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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

1. 277/22-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  

2. 277/22-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации зе-
мельного участка 

 

4 277/22-КР Раздел 4. Конструктивные решения.  

5.1.1 277/22-ИОС1.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях и системах инженерно-технического обеспе-
чения 
Подраздел 1. Система электроснабжения. Котельная 

 

5.2.1 277/22-ИОС2.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений. 
Подраздел 2. Система водоснабжения. Котельная 

 

5.3.1 277/22-ИОС3.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений. 
Подраздел 3. Система водоотведения. Котельная 

 

5.4.1 277/22-ИОС4.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений. 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондициони-
рование воздуха, тепловые сети. Котельная 

 

5.5.1 277/22-ИОС5.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи. Котельная 
Книга 1. Автоматизация комплексная 

 

5.5.2 277/22-ИОС5.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи. Котельная 
Книга 2. Автоматическая пожарная сигнализация 

 

5.5.3 277/22-ИОС5.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи. Котельная 
Книга 3. Система оповещения и управления эвакуа-
цией 

 

5.5.4 277/22-ИОС5.4 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, со-
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 
держание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи. Котельная 
Книга 4. Система контроля управления доступом, 
охранная сигнализация 

5.6.1 277/22-ИОС6.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения,  
перечень инженерно-технических мероприятий, со-
держание технологических решений. 
Подраздел 6. Система газоснабжения 

 

7 277/22-ПОС Раздел 7. Проект организации строительства.  

8. 277/22-ООС 
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей сре-
ды 

 

13. 277/22-ГОЧС 
Раздел 13. Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций 
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 СОДЕРЖАНИЕ Стр.  

А) Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке 
проектной документации. ................................................................................................................. 6 

Б)  Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект 
капитального строительства. ............................................................................................................ 6 

В)  сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, 
состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции 
(работ, услуг) ..................................................................................................................................... 6 

Г)  Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, 
воде и электрической энергии .......................................................................................................... 7 

Д) Данные о проектной мощности объекта капитального строительства. ....................................... 7 

Е)  сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-
энергетических ресурсах .................................................................................................................. 7 

Ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 
отходов производства ........................................................................................................................ 8 

З)  Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 
муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 
устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если 
такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов 
деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами 
планировки, проектами межевания территории, - при необходимости изъятия 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 
установления сервитута, публичного сервитута. ........................................................................... 8 

И)  сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 
строительства ..................................................................................................................................... 8 

К)  сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 
земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимого имущества, - в случае их изъятия для государственных 
или муниципальных нужд ................................................................................................................ 8 

Л)  сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 
патентных исследований .................................................................................................................. 9 

М) технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 
строительства ..................................................................................................................................... 9 

Н)  сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 
условий - в случае необходимости разработки таких условий ..................................................... 9 

О)  данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости 
объекта капитального строительства для поселений (муниципального 
образования), а также о численности работников и их профессионально-
квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие 
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данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов 
непроизводственного назначения .................................................................................................... 9 

П)  сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 
расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений ....................................... 9 

Р)  р) обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального 
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при 
необходимости) ................................................................................................................................ 10 

С)  сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, 
переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения 
(при необходимости) ....................................................................................................................... 10 

Т)  заверение проектной организации ................................................................................................. 10 

 
 

Приложение А: Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства. 

Приложение Б: Задание на проектирование. 

Приложение В: Градостроительный план земельного участка. 

Приложение Г: Технические условия на электроснабжение от АО «РКЦ «Прогресс» 

Приложение Д: Технические условия на водоснабжение от АО «РКЦ «Прогресс» 

Приложение Е: Технические условия на подключение к сетям промышленной канализации 

от АО «РКЦ «Прогресс» 

Приложение Ж: Технические условия на подключение к сетям хозяйственно-бытовой кана-

лизации от АО «РКЦ «Прогресс» 

Приложение И: Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации от АО 

«РКЦ «Прогресс» 

Приложение К: Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения от АО «РКЦ 

«Прогресс» 

Приложение Л: Технические условия на проектирование и подключение сетей связи и сигна-

лизации от АО «РКЦ «Прогресс» 

Приложение М: Технические условия на подключение к сетям газоснабжения №438 от 

06.04.2021 
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А) РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Проектная документация разработана на основании договора на проектирование №277/22 

между ООО «АЛЬФА-КОНСТРАКТ» и АО «РКЦ «Прогресс». 

Б) ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

- Задание на разработку проектной и рабочей документации; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий; 

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий; 

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий; 

- Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий; 

-  Градостроительный план земельного участка. 

-  Технические условия на электроснабжение от АО «РКЦ «Прогресс» 

-  Технические условия на водоснабжение от АО «РКЦ «Прогресс» 

-  Технические условия на подключение к сетям промышленной канализации от АО «РКЦ 

«Прогресс» 

- Технические условия на подключение к сетям хозяйственно-бытовой канализации от АО 

«РКЦ «Прогресс» 

- Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации от АО «РКЦ «Про-

гресс» 

- Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения от АО «РКЦ «Прогресс» 

- Технические условия на проектирование и подключение сетей связи и сигнализации от 

АО «РКЦ «Прогресс» 

- Технические условия на подключение к сетям газоснабжения №438 от 06.04.2021 

В) СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКУ 

ПРОИЗВОДСТВА, НОМЕНКЛАТУРУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, 

УСЛУГ) 

Уровень ответственности объекта в соответствии с Федераль-

ным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений" идентифицирован по следующим данным:  

- Назначение: 
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Объект производственного назначения, что соответствует коду 35.30.14 Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) - производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) котельными. 

- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функ-

ционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: 

Не относятся к объектам транспортной инфраструктуры и не включен в другие группи-

ровки поз.210.00.11.10.911 в соответствии с общероссийским классификатором основных фон-

дов (ОКОФ ОК 013- 2014(СНС208)). 

- Принадлежность к опасным производственным объектам: 

В соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов» и Общероссийским классификатором основных фондов 

ОКОФ ОК объект относится к опасным производственным объектам. 

- трубопроводы газоснабжения (наружные и внутренние) 3 класс опасности (№116-ФЗ 

приложение 2 п. 4.2) 

- котлоагрегаты, трубопроводы пароснабжения (наружные и внутренние) 4 класс опасно-

сти (№116-ФЗ приложение 2 п. 5.2) 

Уровень ответственности: 

Нормальный 

Г) СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

- расход газа, нкуб.м/год – 25 412 760 

- Установленная электрическая мощность – 242,2 кВт 

- Расчетная электрическая мощность – 152,29 кВт 

- Расход воды – 1,217 м3/час 

Д) ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Установленная мощность паровой котельной - 36 тонн в час (с учетом пара на собствен-

ные нужды) 

Е) СВЕДЕНИЯ О СЫРЬЕВОЙ БАЗЕ, ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ВОДЕ, 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ 

- расход газа, нкуб.м/год – 25 412 760 

- Установленная электрическая мощность – 242,2 кВт 

- Расчетная электрическая мощность – 152,29 кВт 

- Расход воды – 1,217 м3/час 
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Ж) СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Не используются 

Ж(1)) СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ И ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 

Возобновляемые источники энергии и вторичные энергетические ресурсы не используют-

ся. 

З) СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, О ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЕРВИТУТ, 

ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ, ОБОСНОВАНИЕ ИХ РАЗМЕРОВ, ЕСЛИ ТАКИЕ 

РАЗМЕРЫ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАМИ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 

КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ ПРАВИЛАМИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, ИЛИ ПРОЕКТАМИ ПЛАНИРОВКИ, 

ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, - ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА. 

Необходимость изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, установления сервитута, публичного сервитута отсутствует. 

И) СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ 

ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Земли населенных пунктов. 

К) СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И (ИЛИ) 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, - В СЛУЧАЕ ИХ ИЗЪЯТИЯ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Необходимость изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, установления сервитута, публичного сервитута отсутствует. Возмещение не требуется. 

К(1)) СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И (ИЛИ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

УБЫТКОВ И (ИЛИ) В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
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УЧАСТКОВ, - В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Необходимость изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, установления сервитута, публичного сервитута отсутствует. Возмещение не требуется. 

Л) СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изобретения и результаты проведенных патентных исследований не используются. 

М) ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ 
п/п 

Наименование параметров и характеристик Значения параметров и характе-
ристик 

1. Паропроизводительность, т/ч 36,0 
2. Количество паровых котловых, шт 3 

2.1 Марка, производитель паровых котлов Lavart 12 OS 210/10 
3 Топливо Природный газ 

 

Н) СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ - В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ТАКИХ УСЛОВИЙ 

Необходимость в разработке специальных технических условий отсутствует 

О) ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ), 

А ТАКЖЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ (КРОМЕ ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ) И ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Не является объектом непроизводственного назначения. 

П) СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

«ЛИРА-САПР 2022 Стандарт» ID ключа 1085764626 
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Р) Р) ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Необходимость отсутствует 

С) СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Необходимость отсутствует 

Т) ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом зе-

мельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том 

числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строе-

ний, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдени-

ем технических условий. 

 

                Главный инженер проекта                                   Анников А.Н. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) 

Номер 
док. 

Подпись Дата 
Измененных Замененных 

Аннулиро-
ванных 

Новых 
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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7716850996-20230110-1435
(регистрационный номер выписки) 

10.01.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА КОНСТРАКТ"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1177746244081
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7716850996

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА
КОНСТРАКТ"

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО "АЛЬФА КОНСТРАКТ"

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

129085, Россия, Москва, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.
2, э/пом/ком 3/IV/2

1.5 Является членом саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное
Объединение» (СРО-П-200-23052018)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-200-007716850996-0308

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

30.01.2019

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 30.01.2019 Да, 14.12.2022 Нет

1



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации объектов капитального строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Нет

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса Нет

4.4
Сведения о приостановлении права осуществлять подготовку
проектной документации по договорам подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

Нет

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и 
требований 

Основные требования 

 Результатом работ – является получение от Исполнителя следующего 
комплекта документации, получившей положительное заключение 
экспертизы: 
- результаты инженерных изысканий; 
- проектно-сметная документация; 
- материалы оценки воздействия на окружающую среду; 
- материалы общественных обсуждений; 
- положительное заключение государственной экологической экспертизы 
федерального уровня; 
- рабочая и сметная документация; 
- положительное заключение государственной экспертизы по проектной 
документации и результатам инженерных изысканий, включая проверку 
достоверности определения сметной стоимости объекта. 
После получения Заказчиком от Исполнителя вышеуказанного 
комплекта документации оформляется Акт приемки выполненных работ. 
Срок исполнения работ составляет –160 рабочих дня с даты оформления 
и регистрации договора. 

1.8 Требования по 
вариантной и 
конкурсной 
разработке 

Разработка вариантов и конкурсных проработок не требуется. 

1.9 Исходно-
разрешительная 
документация 

Исходно-разрешительная документация передается Исполнителю работ 
в 10-ти дневный срок после заключения договора в следующем составе: 
1.Правоустанавливающие документы: 
-свидетельство о государственной регистрации 63-АН №265822 от 
17.07.2014 г. (на земельный участок); 
2.Технические условия на подключение инженерных коммуникаций на 
территории промплощадки: 
- на присоединение корпусов 1, 2, 4, 6, 6Б, 9, 20В, 21, 22, 26 к 
проектируемым сетям пароснабжения от новой котельной; 
Технические условия на подключения котельной к сетям 
электроснабжения; 
Технические условия на подключения котельной к сетям промышленной 
канализации; 
Технические условия на подключения котельной к сетям водоснабжения; 
Технические условия на подключения котельной к сетям хоз-бытовой и 
ливневой канализации; 
Технические условия на подключения котельной к сетям 
теплоснабжения; 
Технические условия на подключения систем связи и сигнализации. 
Окончательные технические условия предоставляются Заказчиком в 
течении 15 рабочих дней, после предоставления исполнителем 
проектных нагрузок; 
3. Технические условия на подключение к сетям газораспределения от 
ООО «СВГК»; 
4. Схема посадки котельной на не секретной выкопировке из генплана; 
5. Перспективная схема прокладки газопровода от точки подключения к 
сети газоснабжения до котельной;  
6. Перспективная схема трубопровода пара и конденсата от котельной до 
потребителей; 
7. Технические условия, выданные Главным управлением МЧС России 
по Самарской области; 
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8. ГПЗУ; 
9. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Самарской области. 
При необходимости получения дополнительных исходных данных, 
требуемых для разработки проектной и рабочей (в т.ч. сметной) 
документации, проведения изыскательских работ, обследования 
строительных конструкций -  сбор, подготовка, запрос, получение 
дополнительных исходных данных осуществляется силами и за счет 
средств Исполнителя. 

1.10 Застройщик и (или) 
технический 
заказчик 

Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс»,         
АО «РКЦ «Прогресс» 

1.11 Исполнитель работ Исполнитель работ определяется по итогам конкурсных процедур, в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ. 

1.12 Требования к 
инженерным 
изысканиям 

Провести инженерные изыскания, необходимые для разработки 
проектно-сметной документации  в объеме достаточном для разработки 
этой документации (и в дальнейшем получения положительного 
заключения государственной экологической экспертизы, 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения 
сметной стоимости объекта), согласно Постановлению правительства РФ 
от 19.01.06г. №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», а именно: 
- Инженерно-геологические изыскания в соответствии с   СП 
47.13330.2016, СП 115.13330.2016, ГОСТ 12071-2014, СП 11-105-97; 
- инженерно-геодезические в соответствии с СП 11-104-97 части I, II,  
СП 47.13330.2016;  
Объем выполняемых работ определяется исполнителем с 
предоставлением обоснования принятых объемов. 
- инженерно-гидрометеорологические в соответствии с  
СП 47.13330.2016;  
- инженерно-экологические изыскания в соответствии с  
СП 11-102-97. 
Обследование строительных ограждающих конструкций зданий для 
устройства опор, кронштейнов под трубопроводы газоснабжения, 
пароснабжения (при необходимости). 
При необходимости провести обследование строительных конструкций 
корпусов 1, 2, 4, 6, 6Б, 9, 20В, 21, 22, 26 в объеме, необходимом для 
получения положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
Краткая характеристика корпусов: 
Корпус №1 с пристроями:  
Размеры корпуса №1 с пристроями – 267,6х133,2м. 
Размеры АБК в осях А-Ж/1-4 - 10х131,6х11,6 (до верха кровли);  
Производственная зона в осях У-Ю/2-22(темпер.шов)-37,2х65,5х6,15 (до низа 
ферм) , 7,27 (до верха кровли); 
Производственная зона в осях Г-У/1-23 -  63,0х84,0х7,1 (до низа ферм) , 9,30 (до 
верха кровли); 
Корпус №2: 
Размеры корпуса №2 – 94,7х42м. 
Производственная зона в осях А-У/1/2-1/1- 12,0х42,0х6,15 (до низа ферм), 7,29 
(до верха кровли);



№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и 
требований 

Основные требования 

Корпус №4: 
Размеры корпуса №4 – 159,0х131,8м. 
Производственная зона в осях Д-Ю/21-48(темпер. шов)- 85,5х96,0х6,15 
(до низа ферм), Ю-ВВ/21-27 24х24х6,15 (до низа ферм), 7,15 (до верха 
кровли);  
Корпус №6: 
Размеры корпуса №6 – 155,8х270,0м. 
Производственная зона в осях В-Ю/2-41(темпер. шов)- 108,0х96,0х8,0 
(до низа ферм);  
Размеры АБК в осях Ю-АА/1-111/1 – 10,0х270,0х13,55 (до верха кровли) 
Корпус №6Б: 
Производственная зона в осях А/Б-В/1-119 - 54,0х695,0 высота 30,5; 53 м; 
Размеры АБК в осях В-Д/10-57 – 12,0х270,0 высотой 14,4;21,6м (до верха 
кровли) 
1-3 эт. В-Д/10-57 – 12,0х270,0;  
4 эт.   В-Д/10-48 – 12,0х216,0; 
5-6 эт. В-Д/25-33 – 12,0х48,0;  
с подвалом на отм. -4,35 в осях В-Д/11-56/1 – 12,0х264,0 
Корпус №9: 
Размеры корпуса №9 – 83,0х66,0м. 
Производственная зона в осях А-Н/2-10(темпер. шов)- 66,0х48,0х8,0 (до 
низа ферм), 11,25 (до верха кровли);  
Корпус №20В: 
Размеры корпуса №20В – 133,0х77,0м. 
Производственная зона в осях А-И/1-22-121,0х28,0х19,4 (до верха 
кровли);  
Корпус №21: 
Размеры корпуса №21 – 300,0х66,0. 
Производственная зона в осях А-И/3-13 - 60,0х36,0х14,5 (до низа ферм), 
18,7 (до верха кровли) 
Размеры АБК в осях А-И/1-3 – 9,0х36,0х10,6 (до верха кровли) 
Корпус №22: 
Размеры корпуса №22 – 102,0х159,0. 
Производственная зона в осях В-С/2-56 – 72,0х156,0х6,15 (до низа ферм), 
7,15 (до верха кровли) 
Размеры АБК в осях Т-Ф/1-56 – 10,5х159,0х9,8 (до верха кровли) 
Корпус №26: 
Размеры корпуса №26 – 277,0х64,0. 
Производственная зона в осях А-ДД/4-15 – 50,0х66,0х7,0 (до низа ферм), 
8,72 (до верха кровли) 
Размеры АБК в осях А-ДД/1-3 – 10,0х50,0х9,8 (до верха кровли) 
 
Разработка Технических заданий на проведение инженерных изысканий 
возлагается на Исполнителя и утверждается Заказчиком. 
До проведения инженерных изысканий разработать программу на 
выполнение работ и согласовать с Заказчиком. 
Исполнитель самостоятельно осуществляет отрывку, проходку  и 
обратную заделку шурфов, скважин, отбор проб, вырезку металла, 
проведение лабораторных исследований; запрос необходимых  справок, 
ответов уполномоченных органов. 

1.13 Требования к 
проектным 

Разработку проектно-сметной документации выполнить в соответствии с 
данным Техническим заданием (с приложениями) и актуальными 
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решениям нормативными требованиями, в том числе в соответствии с 
требованиями постановления Правительства  Российской Федерации от 
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной 
документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации», постановления Правительства  Российской 
Федерации от 28.05.2021 №815 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований федерального закона "технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", Методики определения сметной 
стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. 
Рабочая документация должна соответствовать проектной документации, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая 
проверку достоверности определения сметной стоимости объекта, 
действующим нормам и техническим условиям Заказчика АО «РКЦ 
«Прогресс». 
Подготовку проектно-сметной и рабочей документации осуществлять 
одновременно (ст.48 ч.2.1 «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ)  

1.14 Уровень 
ответственности 
здания и сооружения 

Уровень ответственности объекта в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" идентифицирован по следующим данным: 
1.Назначение: 
Объект производственного назначения, что соответствует коду 35.30.14 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными. 
2.Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности, которых 
влияют на их безопасность: 
Не относятся к объектам транспортной инфраструктуры и не включен в 
другие группировки поз.210.00.11.10.911 в соответствии с 
общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ ОК 013-
2014(СНС208)). 
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться 
строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: 
Сейсмичность принята в соответствии с картой «В» ОСР-2015 
(сейсмичность 5 баллов). 
4. Принадлежность к опасным производственным объектам: 
В соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» и Общероссийским 
классификатором основных фондов ОКОФ ОК объект относится к 
опасным производственным объектам. 
- трубопроводы газоснабжения (наружные и внутренние) 3 класс 
опасности (№116-ФЗ приложение 2 п. 4.2) 
- котлоагрегаты, трубопроводы пароснабжения(наружные и внутренние) 
4 класс опасности (№116-ФЗ приложение 2 п. 5.2)  
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5. Пожарная и взрывопожарная опасность: 
Определяется по результатам проектирования. 
6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: 
Предусмотрены помещения с постоянным пребыванием людей с 
организованными рабочими местами. 
7. Уровень ответственности: 
Нормальный 
Классификатор объектов капитального строительства по их назначению 
и функционально-технологическим особенностям: 
Группа: 
Инженерные сети населенных пунктов 
Вид объекта строительства: 
Газораспределительная сеть 
Код: 
19.7.3.1 

2. Основные требования, предъявляемые к проектным решениям 
2.1 Технологические 

решения и 
оборудование 

Строительство производственной газовой паровой котельной 
установленной мощностью 36 т/ч (с учетом пара на собственные нужды). 
Пиковая суммарная потребность пара на предприятии – 30 т/ч (без учета 
пара на собственные нужды котельной). 
Минимальная потребность пара на предприятии – 7 т/ч (без учета пара на 
собственные нужды котельной). 
Предусмотреть возможность работы с регулировкой производительности 
в автоматическом режиме в диапазоне от 7 до 36 т/ч без остановки 
работы котельной. 
Режим работы котельной - круглосуточный, в течении календарного года 
(возможна остановка отдельных котло-агрегатов для проведения 
планово-предупредительного ремонта). 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.1.1 Характеристика и 
параметры 
теплоносителя 

Параметры теплоносителя (пара) на выходе из котельной определить с 
учетом протяженности трассы паропровода (согласно расчетных 
гидравлических и тепловых потерь, расчетной компенсации тепловых 
расширений в сети от котельной до потребителей), а также требуемых 
параметров пара в точках присоединения потребителей с 
характеристиками: температурой t=190°С, давлением Р=1,5-2кгс/см2. 

2.1.2 Требования к 
основному 
оборудованию 

В составе котельной предусмотреть 3 жаротрубных котла со встроенным 
экономайзером, с газовыми горелками. В качестве основного 
оборудования принять котлы полной заводской готовности 
жаротрубного типа с интегрированным экономайзером (экономайзер 
присоединен к корпусу котла). Вся теплообменная поверхность второго 
и третьего хода должна быть набрана гладкими трубами без 
использования вставных турбулизаторов. КПД котлов при номинальной 
производительности не менее 91%. 
Каждый котел должен быть оснащен: 
1. Шкафом управления классом защиты не менее IP 54. Должны 
применяться проверенные в промышленном масштабе аппаратные 
средства с программным управлением. Графический дисплей с 
сенсорным интерфейсом, выполняющий функцию дисплея и устройства 
управления. Все электрические компоненты котла, в том числе 
питательные насосы и горелка, должны подключаться на шкаф 
управления котла. Шкаф должен быть рассчитан на электропотребление 
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всех компонентов котла. 
Контролируемые параметры шкафа управления: 
- давление пара; 
- уровень воды; 
- проводимость котловой воды; 
- нагрузка горелки; 
- часы работы горелки; 
- часы работы котла; 
- количество стартов горелки; 
- горелка вкл/выкл; 
- вид используемого топлива; 
- питательные насосы вкл/выкл; 
- температура уходящих газов перед экономайзером; 
- температура уходящих газов после экономайзера; 
- котел в работе/режиме поддержания горячего резерва; 
- состояние паровой арматуры откр/закр; 
- состояние клапана нижней продувки откр/ закр; 
- состояние клапана верхней продувки откр/ закр. 
Защитой шкафа управления котлом: 
- предупреждение о низком уровне воды; 
- предупреждение о высоком уровне воды; 
- сигнал срабатывания цепи безопасности котла; 
- сигнал аварии по верхнему уровню воды; 
- сигнал аварии по нижнему уровню воды; 
- сигнал аварии при срабатывании ограничителя давления пара; 
- предупреждение о превышении допустимого значения проводимости 
котловой воды; 
- сигнал о выходе из строя предохранителя панели управления; 
- сигнал о срабатывании защиты от «сухого хода» питательных насосов; 
- сигнал срабатывания аварийного выключателя шкафа управления; 
- авария горелки; 
- сигнал аварии при срабатывании защиты питательных насосов; 
- сигнал аварии при срабатывании защиты сервоприводов паровой 
арматуры; 
- сигнал аварии при срабатывании ограничителя минимального давления 
питательной воды. 
Системой контроля состояния: 
Для сбора, анализа и оценки рабочей статистики и параметров системы, 
значений расхода и измерений, должна быть оснащена индикаторным 
дисплеем для четкого отображения результатов. 
Система определяет, оценивает и своевременно уведомляет пользователя 
о повышенном износе. 
Функции системы контроля состояния: 
- отображение времени работы, частоты пусков, холодных пусков в виде 
функции времени; 
- выявление неблагоприятных условий пуска; 
- выявление загрязнения со стороны подачи воды и отходящих газов; 
- отображение профилей нагрузки котла в виде функции времени; 
- отображение потерь энергии в результате слива и обессоливания. 
Все выше перечисленные параметры контроля шкафа управления и 
сигналы защиты, аварии должны быть выведены на экран персонального 
компьютера, который находится в здании котельной. 
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Система поддержания котла в горячем резерве: 
Для быстрого выхода на номинальную мощность необходимо 
предусмотреть возможность автоматического поддержания 
неработающего котла на пониженном давлении пара при помощи 
включения/выключения горелки. 
2. Двумя питательными насосами 
Предусмотреть автоматическое переключение с основного питательного 
насоса на резервный по аварии, времени наработки. Предусмотреть 
выбор основного и резервного насосов. 
3. Модулем регулирования подачи питательной воды 
Управляемая электронным регулятором уровня воды, подача 
питательной воды в котел осуществляется с помощью регулирующего 
вентиля таким образом, что уровень воды в котле остается постоянным. 
Регулирующий вентиль установлен в отводную линию от напорного 
трубопровода питательной воды к резервуару питательной воды. При 
подъеме уровня воды в котле регулирующий вентиль питательной воды 
открывается и закрывается при снижении уровня воды. 
4. Смотровыми отверстиями 
5. Устройством для прочистки дымогарных труб 
6. Изоляцией обечайки котла из минераловатных плит и защитной 
облицовки 
7. Опорами для площадки, приваренные к корпусу котла 
8. Арматурой отбора пара 
9. Предохранительными клапанами - 2шт. 
10. Запорной арматурой питательной воды 
11. Предохранительной арматуры питательной воды 
12. Запорная арматура для опорожнения котла, указатели уровня 
воды 2 шт., который включает: 
- водоуказательную колонку с самозакрывающимся шаровым краном, 
отключаемую;  
- продувочный кран водоуказателя; 
- устройство для просвечивания для отображения показаний индикатора 
уровня воды. 
13. Устройство индикации давления, состоящее из: 
- манометра; 
- запорного крана для манометра; 
14. Устройство ограничения максимального давления, состоящее из 
предохранительного ограничителя давления 
15. Комплект электродов регулирования и ограничения уровня 
воды, регуляторов уровня, включая электронную защиту от 
превышения максимального уровня, состоит из: 
- измеритель-преобразователь уровня; 
- электрическое переключающее устройство для управления 
питательным насосом. 
 Ограничитель по низкому уровню воды, с функцией самоконтроля 
состоящий из: 
- ограничительный электрод с постоянным контролем изоляции; 
- электронное переключающее устройство для отключения горелки и 
уведомления о неисправности; 
- ограничительный электрод с постоянным контролем изоляции; 
- электронное переключающее устройство для отключения горелки и 
уведомления о неисправности; 
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16. Отдельная защита при максимальном уровне воды электронная, 
состоящая из: 
- датчик уровня; 
Блок усилителя для устройства защиты, срабатывающего при 
достижении максимального уровня воды, который отключает 
питательный насос котла и отправляет сигнал о неисправности. 
Блок усилителя для защиты от превышения максимального уровня воды 
(для монтажа в шкаф управления котла) служит для отключения 
питательного насоса котла и горелки и подачи аварийного сигнала. 
Электроника разработана для монтажа в шкаф управления с классом 
защиты IP 54. 
17. Автоматическое устройство солеудаления, включающее: 
- Устройство измерения проводимости котловой воды; 
- Устройство регулирования проводимости котловой воды; 
- Смотровое стекло; 
- Обратный клапан для обессоливания. 
18. Экономайзер должен быть оснащен:  
- Арматура воздухоудаления; 
- Арматура опорожнения; 
- Индикатор температуры перед и после теплообменника; 
- Устройством отображения температуры уходящих газов перед и после 
теплообменника; 
- Изоляцией. 
 
Предусмотреть каскадное управление котлами по давлению в общем 
паровом коллекторе. 
При подборе использовать оборудование с расчетным сроком службы не 
менее: 
- котлы - 20 лет; 
- горелки -15 лет; 
- насосное оборудование 15 лет; 
Фирма производитель оборудования (котлы, насосы деаэратор, горелки, 
система автоматики, автоматика система безопасности и т.п.), должна 
иметь авторизированные сервисные центры на территории Российской 
Федерации. 

2.1.3 Требования к системе 
хим-водо очистки 

Произвести подбор оборудования автоматизированной установки 
химической водоподготовки (ХВП) с учетом рекомендаций завода 
изготовителя котлов на основании предоставленных Заказчиком 
протоколов анализа исходной воды источника. 
Давления исходной воды на вводе в котельную не менее 0,1 МПа. 
При расчете деаэратора принять объем возврата конденсата согласно 
пункта 2.1.4 настоящего ТЗ. 

2.1.4 Возврат конденсата Предусмотреть возврат конденсата в котельную: 
- Корпус 1 - 80%; 
- Корпус 4 - 80%; 
- Корпус 6 - 80%; 
- Корпус 6Б - 100%; 
- Корпус 9 - 80%; 
- Корпус 21 - 100%; 
- Корпус 22 - 80%; 
- Корпус 26 - 100%; 
- Корпус 2 - 100%; 
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- Корпус 20В - 100%; 
Характеристики возвращаемого конденсата: tcp = 88 °С, давление 
возвращаемого конденсата принять в соответствии с выбранными 
проектными решениями по подбору станций сбора и возврата 
конденсата. 
Остальной конденсат используется в корпусах на технологические 
нужды гальванического производства. 
В каждом из перечисленных выше корпусе потребителе в паровом узле 
предусмотреть устройство станции сбора и возврата конденсата с 
электрическими насосами. В котельной предусмотреть станцию приема 
конденсата. 

2.2 Схема 
планировочной 
организации 
земельного участка 

Схему планировочной организации земельного участка выполнить в 
увязке с существующей застройкой и в соответствии с требованиями:  
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»; 
- Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- «Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Самарской области», утвержденные приказом министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской обл. от 
25.12.2008 №496-п. 
Проект выполнить в границах отведенной территории. 
Проектом предусмотреть следующие мероприятия: 
1. Устройство фундаментов по новую паровую котельную и дымовые 
трубы; 
2. Устройство площадок под инженерное оборудование; 
3. Устройство фундаментов, опор, эстакад, площадок обслуживания 
под: 
- трубопроводы газоснабжения от точки подключения к сети 
газоснабжения до новой котельной,  
- трубопроводы пароснабжения от котельной до потребителей к 
корпусам – 1, 2, 4, 6, 6Б, 9, 20В, 21, 22, 26;  
- конденсатопровод от потребителей из корпусов – 1, 2, 4, 6, 6Б, 9, 20В, 
21, 22, 26 до новой котельной. 
4. Устройство наружного освещения территории котельной; 
5.Возвести по периметру территории объекта сплошное 
непросматриваемое ограждение высотой не менее 2,5 метра (из 
металлического профнастила) с верхним инженерным заграждением – 
противоперелазным козырьком из объемной АКЛ «Егоза» с диаметром 
витка 600мм на металлических кронштейнах; 
6.Восстановление и благоустройство территории, затронутой 
строительством, включающее следующие виды работ: 
-восстановление дорожного, земельного покрытий после прокладки 
внутриплощадочных коммуникаций при проведении строительно-
монтажных работ; 
- благоустройство территории вокруг здания новой котельной 
(устройство газонов, проездов, тротуаров, асфальтирование); 
- устройство  отмостки вокруг здания новой котельной и 
восстановление отмосток, затронутых строительством. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.3 Архитектурные Проект должен соответствовать требованиям технических регламентов 
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решения и законодательства РФ о градостроительной деятельности, а так же 
обеспечивать безопасную эксплуатацию котлов согласно требованиям 
законодательства РФ в области промышленной безопасности и 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением», Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №531 
«Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления». 
Архитектурно-строительные решения разработать в соответствии с 
действующими нормативными документами и требованиями 
действующего законодательства РФ. 
Проектом предусмотреть строительство отдельно стоящего здания 
паровой котельной из легковозводимых конструкций. Размер 
предлагаемой площадки под застройку новой паровой котельной 
70мх90м.  
Размеры котельной, расположение дымовых труб и другого 
необходимого оборудования, пожарный проезд, охранные зоны 
определить проектом. 
В помещении котельной предусмотреть расположение всего основного 
и вспомогательного технологического оборудования, электрощитовой, 
санитарно-бытовых помещений, вентиляционных камер, 
диспетчерской, ГРУ с узлом коммерческого учета газа. 
Предусмотреть внутреннюю отделку помещений согласно 
технологическому назначению, заполнение проемов. 
Оборудовать замки, устройства запирающие и устройства закрывания 
дверей (ворот) – в том числе оборудовать входную калитку в 
ограждении вызывным устройством типа «домофон» для связи с 
дежурным в котельной; 
Оборудовать распашными решетками окна котельной, в случае их 
выхода на прилегающую территорию (вне ограждения). 
Для ввоза/вывоза крупногабаритного оборудования в машинном зале 
предусмотреть установку ворот с калиткой напротив каждого 
котлоагрегата. Размер ворот выбрать исходя из габаритных размеров 
котлоагрегата.  
Предусмотреть устройство тельфера для снятия установки узлов 
деталей котельного оборудования. 
Проектирование паровых узлов вести в соответствии с СП 41-101-95 
(проектирование тепловых пунктов). 
Дымовые трубы: 
Отвод продуктов сгорания от котлов предусмотреть по отдельным 
утепленным дымовым каналам (высота и конструкция дымовых труб 
определяется проектом). Проектом определить необходимость 
светоограждения дымовой трубы. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.4 Конструктивные 
решения 

Конструктивные и объемно-планировочные решения разработать в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ и 
другими нормативными правовыми актами законодательства РФ в 
сфере градостроительной деятельности. 
Предусмотреть: 
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1.Устройство здания новой котельной из легковозводимых конструкций.  
2.Устройство рам, фундаментов, площадок для размещения 
инженерного оборудования, расположенного внутри котельной; 
3.Устройство фундаментов, опор, колонн, эстакад, площадок 
обслуживания (для ЗРА, компенсаторов, спускная арматура), 
кронштейнов для наружных трубопроводов; 
 4. Устройство колодцев, камер (при необходимости) для наружных 
сетей тепло и водоснабжения, водоотведения; 
5. Устройство лестниц в колодцах, камерах. 
Проектирование паровых узлов вести в соответствии с СП 41-101-95 
(проектирование тепловых пунктов). 
В случае проведения обследования строительных конструкций 
корпусов, по рекомендациям отчета разработать проектные решения по 
устранению выявленных дефектов. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.5 Внутриплощадочные 
инженерные сети 

Предусмотреть в соответствии с техническими условиями АО «РКЦ 
«Прогресс» и ООО «СВГК» на подключение инженерных 
коммуникаций на территории промплощадки, а так же в соответствии с 
законодательными и нормативными актами устройство новых систем 
инженерно-технического обеспечения: 
- пароснабжение; 
- газоснабжение; 
- конденсатопровод; 
- электроснабжение; 
- наружное электроосвещение; 
- водоснабжение; 
- канализация; 
- тепловые сети; 
- сети связи. 

2.5.1 Границы 
проектирования 

По коммуникациям к котельной: 
- От передаточных устройств (точек подключения согласно 
техническим условиям) до здания котельной (включая внутреннюю 
разводку) 
По газопроводу: 
- От точки присоединения к сети газоснабжения до котельной (включая 
внутреннюю разводку) 
По паропроводу: 
- От котельной до паровых узлов (включая устройство новых паровых 
узлов, устройство станций сбора и возврата конденсата) 
По конденсатопроводу: 
- от станций по сбору конденсата до паровой котельной. 

2.5.2 Газоснабжение Разработанные проекты должны соответствовать требованиям: 
Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 №870 «Об 
утверждении технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», №961 от 26.12.2014г. «Об 
утверждении Правил учета газа», Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 
№531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления». 
Прокладку наружного трубопровода газоснабжения выполнить от 
точки подключения к сети газоснабжения до новой котельной. 
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Топливом для котельной является природный газ среднего давления 
(0,12 Мпа).  
Согласно техническим условиям, полученным от ООО «СВГК», точкой 
подключения к системе газораспределения является трубопровод 
газоснабжения Ду200мм до узла учета газа ГРП Общества.  
Прокладку наружного трубопровода газоснабжения выполнить 
надземную. При пересечении газопровода с проезжей частью, 
выполнить прокладку на эстакаде, высотой не менее 6,5м.  
В случае установки трубопроводной арматуры на газопроводе, 
предусмотреть площадки для их обслуживания.  
Проект системы газоснабжения согласовать с ООО «СВГК». 
Согласование проекта и затраты, связанные с согласованием, 
возлагаются на Исполнителя. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.5.3 Пароснабжение Разработанные проекты должны соответствовать требованиям: СНиП 
41-02-2003 «Тепловые сети», правила технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, правила безопасности при эксплуатации 
тепловых энергоустановок, федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности, Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020  № 
536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
при использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением», а также других действующих технических норм и правил. 
Предусмотреть разработку проекта наружных сетей пароснабжения и 
конденсатопроводов с подключением всех потребителей пара (корпуса 
1, 2, 4, 6, 6Б, 9, 20В, 21, 22, 26).  
Прокладку трубопроводов пара и конденсата предусмотреть 
надземную.  
При прокладке использовать стальные бесшовные трубы (ГОСТ 8732-
78).  
При пересечении паропровода и конденсатопровода с проезжей частью, 
выполнить прокладку на эстакаде, высотой не менее 6,5м.  
Предусмотреть установку отсечных и дренажных устройств, 
компенсаторов (место установки и вид компенсатора определить 
проектом), а также площадки обслуживания для их эксплуатации и 
ремонта.  
Нанести антикоррозийное покрытие и предусмотреть современную 
тепловую изоляцию.  
Предусмотреть защиту трубопроводов пароснабжения и 
конденсатопроводов от атмосферных осадков. 
Для потребителей проектом предусмотреть новые паровые узлы.  
В каждом из перечисленных выше корпусов в паровом узле 
предусмотреть устройство станции сбора и возврата конденсата с 
электрическими насосам. В случае необходимости, в соответствии с 
принятыми проектными решениями пункта 2.1.1 настоящего 
технического задания предусмотреть необходимое дополнительное 
оборудование для обеспечения требуемых параметров пара у 
потребителя: пар с параметрами: t=190°C, давлением Р= 1,5 - 2кгс/см2. 
В котельной предусмотреть станцию приема конденсата. 
Расход пара на потребителей (нагрев): 
- Корпус 1 - 14,7 т/ч; 
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- Корпус 2 - 0,73 т/ч; 
- Корпус 4 - 3,2 т/ч; 
- Корпус 6 - 8,57 т/ч; 
- Корпус 6Б - 1,4 т/ч; 
- Корпус 9 - 0,94 т/ч; 
- Корпус 20В - 0,7 т/ч; 
- Корпус 21 - 1,1 т/ч; 
- Корпус 22 - 1,0 т/ч; 
- Корпус 26-1 т/ч. 
Принять коэффициент использования оборудования - 0,9. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.6 Системы инженерно-
технического 
обеспечения (сети и 
инженерное 
оборудование) 
зданий и сооружений 

Предусмотреть следующие системы инженерно-технического 
обеспечения (включая сети и оборудование) в соответствии с 
техническими условиями АО «РКЦ «Прогресс» на подключение 
инженерных коммуникаций для энергоснабжения паровой котельной;  

- электроснабжения; 
- электроосвещения;  
- водоснабжения; 
- водоотведения; 
- канализации; 
- отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 
- теплоснабжения; 
- пароснабжения; 
- связи и сигнализации; 
- КИПиА; 
- газоснабжения.  
Разработать программы на пусконаладочные работы. 

2.6.1 Система 
электроснабжения  

Предусмотреть согласно Техническим условиям, предоставляемых 
Заказчиком. 
Предусмотреть электро-подключение котельной от 2-х независимых 
источников электроснабжения в ТП-55. 
Проектом предусмотреть и разместить в помещении котельной приемное 
устройство для энергоснабжения котельной при напряжении 380В, 
частоте 50Гц. Режим нейтрали - глухозаземленная. Точкой подключения 
принять трансформаторную подстанцию ТП-55. 
Главный распределительный щит должен быть предусмотрен с АВР. 
Максимальную потребляемую электрическую мощность оборудования 
котельной – уточнить проектом.  
Предусмотреть систему внутреннего электроосвещения.  
Предусмотреть систему рабочего, аварийного освещения.  
Предусмотреть наружное освещение по периметру котельной; 
Показатели освещенности принять в соответствии с действующими 
нормами.  
Мероприятия по электробезопасности выполнить в соответствии с гл. 1.7 
ПУЭ, 7-е изд.  
Проектом предусмотреть: 
Систему заземления. Сопротивление контура наружного заземления 
должно соответствовать требованиям гл. 1.7 ПУЭ, 7-е изд.  
Систему уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями гл. 1.7 
ПУЭ, 7-е изд.  
Систему молниезащиты.  
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В составе проекта предусмотреть технический учет электроэнергии с 
возможностью подключения к действующей системе АСТУЭ, 
потребляемой от централизованной электросети. 
Электроподключение насосного оборудования в паровых узлах и 
станциях по сбору конденсата в корпусах 1, 2, 4, 6, 6Б, 9, 20В, 21, 22, 26 
осуществить по Техническим условиям АО РКЦ «Прогресс» после 
выдачи Исполнителем проектных нагрузок. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.6.2 КИП и А По степени автоматизации и диспетчеризации котельная должна 
обеспечивать возможность эксплуатации в автоматическом режиме.  
Автоматика должна обеспечивать безопасную и бесперебойную работу 
котельной.  
Обеспечить передачу данных о работе котельной на АРМ оператора в 
соответствии с согласованным перечнем сигналов. 
На АРМ оператора должны выводиться в режиме реального времени 
значимые параметры основных систем котельной.   
АСУ ТП котельной должна включать в себя: 
Систему регулирования технологических параметров: 
-температура теплоносителя; 
-давление теплоносителя; 
-расход теплоносителя. 
Система безопасности технологического процесса автоматически 
отключающие тягодутьевые установки и подачу топлива: 
а) понижении давления воздуха в горелке; 
б) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения; 
в) повышение или понижение давления газа перед горелками (а при 
наличии ГРУ перед ним); 
г) отсутствие пламени. 
Защита насосов от сухого хода: 
- напор насоса ниже нормы (переход на резервный насос с контролем 
напора). 
Защита от исчезновения напряжения: 
- автоматическое переключение на резервный ввод электроснабжения; 
Система контроля технологического процесса: 
Визуально по показывающим приборам и устройствам и вывод на АРМ 
оператора: 
Котлы: 
а) температуры питательной воды за экономайзером; 
б) температуры уходящих газов; 
в) давления пара; 
г)давления питательной воды на входе в экономайзер после 
регулирующего органа; 
д) давления воздуха после дутьевого вентилятора; 
е) давление газа перед горелками.  
Деаэрационная установка: 
а) температуры и уровня деаэрированной воды в баке; 
б) температуры воды, поступающей в деаэратор; 
в) давления пара в деаэраторе атмосферного давления (показывающие и 
регистрирующие): 
Расход пара: 
- по показаниям счетчиков на котлах и на выходе из паровой котельной. 
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Система сигнализации. 
На АРМ оператора подается сигнал и в помещении котельной работает 
звуковой и световой сигналы: 
Превышение загазованности по СО, метану:  
- дополнительно; мигающий световой и звуковой сигнал на щите 
котельной. 
Проектом предусмотреть систему контроля загазованности помещений 
здания паровой котельной с воздействием на общекотельную автоматику 
безопасности и выводом сигналов на АРМ оператора. 
Пожар в котельной: 
-дополнительно; мигающий световой и звуковой сигнал на щите 
котельной. 
Проектом предусмотреть систему пожарной сигнализации помещений 
здания паровой котельной с воздействием на общекотельную автоматику 
безопасности и выводом сигнала на АРМ оператора.  
Понижение или повышение давления пара в технологическом контуре. 
Неисправность оборудования (Работа системы безопасности 
технологического процесса). Отклонение параметров, приведшее к 
работе системы безопасности, должно фиксироваться либо средствами 
котловой автоматики, либо высвечивается на панели оператора, либо 
световой индикации на шкафе аварийной сигнализации. 
Система диспетчеризации. 
Передачу информации предусмотреть от «сухих» контактов клемной 
колодки, размещенной в котельной, на щит, расположенный в 
помещении с постоянным присутствием персонала следующих сигналов: 
- Превышение содержания СО, метана; 
- Аварийное включение резервного питания; 
- Авария топливоподачи; 
- Давление воды ХВС низкое; 
- Авария питательных насосов; 
- Авария насосов сетевого контура; 
- Проникновение в котельную; 
- Пожар в котельной. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.6.3 Система 
водоснабжения   

Предусмотреть согласно Техническим условиям, предоставляемых 
Заказчиком. 
Точкой подключения здания котельной к системе водоснабжения 
принять водопроводный колодец ВК-90. 
На углах поворота трассы водоснабжения предусмотреть строительство 
водопроводных колодцев. 
Проектом предусмотреть систему противопожарного водопровода, 
систему водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды 
обслуживающего персонала котельной. 
При устройстве водопроводных вводов предусмотреть водомерный узел 
технического назначения и повысительные насосные станции в 
соответствии с диапазоном давления на входе в насосную установку- 0,5-
1,15 атм. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.6.4 Система  
водоотведения 

Предусмотреть согласно Техническим условиям, предоставляемых 
Заказчиком.  
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1. Точкой подключения санитарно-бытовых помещений к системе хоз-
бытовой канализации являются колодцы ФК-647, ФК-648, ФК- 646 
(колодец определить проектом).  
Проектом предусмотреть, при необходимости, поворотные и 
промежуточные колодцы (с устройством прочистки). 
2. Точкой подключения к системе ливневой канализации принять 
колодец ЛК-207Г. 
Проектом предусмотреть, при необходимости, поворотные и 
промежуточные колодцы (с устройством прочистки). 
3. Точкой подключения к промышленной канализации является колодец  
К-27. 
Проектом предусмотреть, при необходимости, поворотные и 
промежуточные колодцы 
Система канализации для сброса аварийных проливов, для приема 
сточных вод загрязненных солями жесткости от фильтров очистки 
воды, от продувочных трубопроводов определяется Заказчиком после 
предоставления Исполнителем состава отводимых вод. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.6.5 Отопление, 
вентиляция и 
кондиционирование 
воздуха, тепловые 
сети  

Систему теплоснабжения предусмотреть согласно Техническим 
условиям, предоставляемых Заказчиком. 
Точкой подключения принять тепловую камеру ТК-48А. 
Проектом предусмотреть устройство ИТП в здании паровой котельной с 
организацией узлов технического учета теплоснабжения. 
Проектом предусмотреть устройство внутрикорпусной системы 
теплоснабжения (с установкой биметаллических приборов отопления). 
В качестве источника ГВС использовать электрические водонагреватели. 
В котельной спроектировать оборудование систем приточно-вытяжной 
вентиляции и отопления, обеспечивающие: 
Поддержание температуры внутри котельной, помещений 
обслуживающего персонала на заданном уровне, согласно СНиП 41-01-
2003. 
Требуемый расход воздуха на горение и охлаждения основного 
оборудования. 
Предусмотреть проектом системы вытяжной вентиляции, работающие по 
сигналам от систем пожарной сигнализации и контроля загазованности 
помещения паровой котельной. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.6.6 Сети связи Предусмотреть согласно Техническим условиям, предоставляемых 
Заказчиком. 
1.Для подключения 2-х телефонных номеров в новое здание котельной 
необходимо: 
- Построить телефонную канализацию из 1 асбестоцементной трубы от 
колодца № 142 до нового здания котельной; 
- Проложить телефонный кабель ТППэп 30х2х0,5 от РШ-23 до нового 
здания котельной; 
- Установить распределительный шкаф ШРН-В/50 в новом здании 
котельной, дооборудовать РШ-23 плинтами ПВТ-10Р-5е – 3шт 
2. Для обеспечения подключения к сетям передачи данных по 
оптоволоконным каналам связи необходимо: 
- Построить телефонную канализацию из 1 асбестоцементной трубы от 
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колодца № 143 до корпуса 55В; 
- Предусмотреть в строящейся телефонной канализации прокладку 
оптоволоконного кабеля; 
- Проложить оптоволоконный кабель (бронированный для укладки в 
канализацию, одномодовый 8 волокон) от оптоволоконного шкафа в 
корпусе 55В до нового здания; 
- Установить в новом здании оптоволоконный кросс (место установки 
оптоволоконного кросса уточнить при проектировании); 
- Оконечить волокна оптоволоконного кабеля с двух сторон разъемами 
LC и смонтировать их через проходные адаптеры в оптоволоконные 
кроссы корпуса 55В и нового здания. 
3.Устройство систем автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.6.7 Система 
газоснабжения 

Предусмотреть согласно Техническим условиям, предоставляемых 
Заказчиком. 
Топливом для котельной является природный газ среднего давления 
(0,12 Мпа). Давление газа на опусках перед горелочным устройством 
принять равным входному давлению.  
Предусмотреть установку ГРУ в помещении котельной.  
Предусмотреть установку узла коммерческого учета системы 
газоснабжения в котельной. 
В качестве приборов коммерческого узла учета газа, предусмотреть 
расходомеры газа ИРВИС ультразвуковые с архивацией данных со всей 
необходимой комплектацией. 
Предусмотреть у каждого котлоагрегата технический узел учета газа.  
Проект системы газоснабжения согласовать с ООО «СВГК». 
Согласование проекта и затраты, связанные с согласованием, 
возлагаются на Исполнителя. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.7 Охрана окружающей 
среды  

Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными актами (в т.ч. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 
219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"), требованиями по выбросам в атмосферу и исходными 
данными. 
Раздел по составу и содержанию должен включать данные требования 
части 12 статьи 48 ГрК РФ и п.25 постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию". 
 Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002г №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» АО «РКЦ «Прогресс» относится к 1 
категории негативного воздействия на окружающую среду, с кодом 
объекта НВОС 36-0163-001667-П. 
 
Предусмотреть: 
- разработку предварительных материалов оценки воздействия на 



№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и 
требований 

Основные требования 

окружающую среду (далее - ОВОС) хозяйственной деятельности 
предприятия в ходе реализации проекта с учетом требований Приказа 
Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду"  
- проведение общественных обсуждений в виде общественных слушаний  
предварительных материалов ОВОС хозяйственной деятельности 
предприятия в ходе реализации проекта; 
- разработку окончательных материалов ОВОС по результатам 
общественных обсуждений и материалов общественных обсуждений.  
- разработку раздела «Охрана окружающей среды» по результатам 
инженерно-экологических, инженерно-метеорологических изысканий и 
проведенных общественных обсуждений. 
- получение положительного заключения государственной 
экологической экспертизы федерального уровня. 
В случае получения отрицательного заключения государственной 
экологической экспертизы по вине Исполнителя, повторная экспертиза 
осуществляется за счет Исполнителя. 
Направление запросов в уполномоченные органы и получение ответов, 
необходимых для проведения общественных обсуждений и разработки 
раздела «Охрана окружающей среды», включая разработку материалов 
ОВОС, и затраты, связанные с проведением общественных обсуждений, 
проведением государственной экологической экспертизы, получением 
справок и т.п. возлагаются на Исполнителя. 

2.8 Инженерно-
технические 
мероприятия 
гражданской 
обороны и 
мероприятия по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций 

Разработать раздел в соответствии с законодательными и нормативными 
актами. 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 
 

2.9 Мероприятия по 
обеспечению 
соблюдения 
требований 
энергетической 
эффективности и 
требований 
оснащенности 
зданий, строений и 
сооружений 
приборами учета 
используемых 
энергетических 
ресурсов 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» в соответствии с законодательными и 
нормативными актами. 
  
Раздел по составу и содержанию должен включать данные требования п. 
27(1). Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию".  

Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.10 Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов 

Не требуется.  

2.11 Требования к 
сметной 
документации 

Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 



№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и 
требований 

Основные требования 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденной 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства от 4 августа 2020 г. N 421/пр. 
В составе сметной документации предусмотреть разработку ведомостей 
объемов работ и материалов отдельно по каждому разделу проектной 
документации с обоснованием принимаемых объемов. Все позиции в 
ведомости объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и 
формулы подсчета объемов работ. 

В сметной документации должны указываться фактически применяемые 
марки и модели материалов и оборудования. 

Обязательно применение утвержденных сметных расценок, а в случае их 
отсутствия, допускается применение в сметах неутвержденных сметных 
расценок (расценок отсутствующих в федеральном реестре сметных 
нормативов). В качестве обоснования стоимости неутвержденных 
сметных расценок выполняется конъюнктурный анализ по форме 
приложения №1 к Методике определения сметной стоимости 
строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
04.08.2020 № 421/пр. с приложением не менее чем 3 (трех) источников 
информации (прайс-лист, коммерческие предложения и т.п, при этом в 
качестве обоснования цены выбирается наименьшая). 

При разработке сметной документации принять следующие данные: 

Расстояние вывоза строительного мусора, отходов, излишнего грунта-  
27 км. 
Металлолом, образовавшийся в ходе проведения строительно- 
монтажных работ, вывезти в УЗО Заказчика на расстояние 1 км по 
территории предприятия. 
Сметной документацией предусмотреть  перечень затрат, включаемых в 
главы  1, 9 сводного сметного расчета согласно Приложения 9 к 
«Методике определения сметной стоимости строительства….», 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от  4 августа 2020 г. N 421/пр. 
Применяемые в расчете сметной стоимости коэффициенты 
(повышающие, переводные и т.п.), а также перечень включенных в 
сметную документацию затрат, предварительно согласовываются с 
Заказчиком в письменном виде. 
Исполнитель закладывает в сметный расчет непредвиденные расходы в 
размере 3%.  

2.12 Мероприятия по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».  

Раздел по составу и содержанию должен включать данные требования п. 
26. Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию".  

Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.13 Требования к Раздел по составу и содержанию должен включать данные требования п. 
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данных и 
требований 

Основные требования 

обеспечению 
безопасной 
эксплуатации 
объектов 
капитального 
строительства 

26. Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию". При разработке раздела учитывать требования, указанные 
в приложении №1. 

Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.14 Требования к 
антитеррористическ
ой защищённости 

- возвести по периметру территории объекта сплошное 
непросматриваемое ограждение высотой не менее 2,5 метра (из 
металлического профнастила) с верхним инженерным заграждением – 
противоперелазным козырьком из объемной АКЛ «Егоза» с диаметром 
витка 600мм на металлических кронштейнах; 
- оборудовать по периметру объекта приборы осветительные наружного 
освещения; 
- оборудовать замки, устройства запирающие и устройства закрывания 
дверей (ворот) – в том числе оборудовать входную калитку в ограждении 
вызывным устройством типа «домофон» для связи с дежурным в 
котельной; 
- оборудовать распашными решетками окна котельной, в случае их 
выхода на прилегающую территорию (вне ограждения). 
Принятые проектные решения должны быть совместимы в смежных 
частях проекта. 

2.15 Согласование 
проектной 
документации 

Для согласования Заказчику, Исполнитель сопроводительным письмом 
предоставляет электронную версию проектно-сметной, рабочей 
документации.  

2.16 Прочие требования  1. Подготовку проектно-сметной и рабочей документации осуществлять 
одновременно. 
2. Объем разработанных разделов проектной документации  должен быть 
достаточным для получения положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения 
сметной стоимости объекта. 
3. Разделы проектно-сметной и рабочей документации выдать 
оформленными в установленном порядке, в том числе согласно 
требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 в 4 экземплярах, а также в электронной 
версии в формате программ «AutoCAD» или «КОМПАС», doc, pdf, xls. 
Проектно- сметную документацию и материалы инженерных изысканий  
оформить согласно Приказу Министерства строительства РФ от 
12.05.2017г. №783/пр в форматах: 
- doc или docx или odt для документов с текстовым содержанием, не 
включающем формулы; 
- pdf  для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающем формулы и графические изображения; 
- xls или xlsx или ods для документов, содержащих сводки затрат, 
сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных 
расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов 
на отдельные виды затрат. 
4. К разделам проектной документации должна быть приложена 
спецификация. 
5. Допускается внесение изменений в Задание на проектирование по 
результатам разработки проектной документации в срок не позднее 15 
дней до окончания разработки проектной документации, с оформлением 
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Заказчиком дополнения №1 к Заданию на проектирование. 
6. В проектной документации при подборе оборудования не должны 
включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных 
моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 
ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 
если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 
четкое описание указанных характеристик. Допускается использование в 
описании объекта закупки указания на товарный знак при условии 
сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при 
условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми заказчиком. Для вновь 
приобретаемого инженерного оборудования, материалов предоставлять в 
комплекте документации показатели в соответствии с которыми будет 
определяться эквивалентность данной продукции. 
7.Показатели эквивалентности должны иметь вид диапазона допустимых 
значений, имеющих практическую пользу для Заказчика и могут 
включать в себя технические, функциональные, качественные 
количественные эксплуатационные и иные характеристики продукции, а 
также не должны содержать товарные знаки, марки, фирменные названия 
оборудования и производителей. 
8.Исполнитель предоставляет отдельным томом прошитые и 
пронумерованные примененные в разработанной документации прайс 
листы. 
9. Загрузка материалов в форме электронных документов на экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая 
проверку достоверности определения сметной стоимости объекта, а 
также на экологическую экспертизу, возлагаются на Исполнителя; 
Доверенности на загрузку материалов от имени Общества оформляются 
Заказчиком по запросу  Исполнителя. 
10. Исполнитель получает и предоставляет Заказчику: 
- положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку 
достоверности определения сметной стоимости объекта. Организация 
экспертизы и затраты, связанные с проведением, возлагаются на 
Исполнителя при участии Заказчика в объеме требований действующих 
нормативно-правовых актов.  
В случае получения отрицательного заключения государственной 
экспертизы проектной документации, результатов инженерных 
изысканий, включая проверку достоверности определения сметной 
стоимости объекта по вине Исполнителя, повторная экспертиза 
осуществляется за счет Исполнителя.  
Экспертиза проектной документации, результатов инженерных 
изысканий, включая проверку достоверности определения сметной 
стоимости, должна проводиться в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий", а заключение должно вноситься в 
единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
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документации объектов капитального строительства. 
11. Все оборудование, применяемое в проекте, должно быть 
сертифицировано, иметь разрешение Ростехнадзора на его применение 
на территории Российской Федерации.  
12. Исполнитель в письменном виде согласовывает с Заказчиком 
закладываемые в проектную документацию оборудование и ПО.  
 

3 Требования к 
исполнителю работ 

Организация, выполняющая проектно-изыскательские работы должна иметь: 
- выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования, членом которой является 
исполнитель работ по подготовке проектной документации по форме, 
утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.19г. №86;  
- выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по 
инженерным изысканиям по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 
04.03.19г. №86; 
-  анкетные материалы и справки, выданные органами МВД о наличии 
(отсутствии судимостей) (погашенных, непогашенных) для сотрудников, 
которые будут осуществлять работы на территории АО «РКЦ «Прогресс». 
 

4 Предоставление 
гарантии качества 
выполненных работ 

 Предоставление гарантии качества выполненных работ на ПИР: 
- в соответствии со ст.761 Гражданского Кодекса РФ. 
 

5 Документы и 
материалы, 
предоставляемые 
Исполнителем 
Заказчику 

1.Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение 
государственной экспертизы по проектной документации и результатам 
инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения 
сметной стоимости объекта. 
2. Показатели эквивалентности для вновь приобретаемого инженерного 
оборудования, материалов. 
3.Исполнитель предоставляет отдельным томом прошитые и пронумерованные 
примененные в разработанной документации прайс листы (конъюнктурный 
анализ по форме приложения №1 к Методике определения сметной стоимости 
строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 
421/пр.) 
4. Рабочая и сметная документация. 
5.Материалы оценки воздействия на окружающую среду. 
6. Материалы общественных обсуждений. 
7.Положительное заключение государственной экологической экспертизы 
федерального уровня. 
8.Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку 
достоверности определения сметной стоимости объекта. 
9. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 
10. Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 
11. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 
12. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. 
13. Отчеты по обследованию строительных конструкций корпусов (в случае 
проведения обследования). 

6 Количество 
экземпляров 
материалов, 
предоставляемых 
Исполнителем 
Заказчику 

Документы и материалы по п.5 Задания на проектирование представить: 
1.Проектно-сметная, рабочая документация (подпункты 1-4) в 4 
экземплярах на бумажном носителе, а также электронная версия в 1 
экземпляре. 
2.Материалы инженерных изысканий, заключения экспертизы, 
материалы общественных обсуждений (подпункты 5-13) в 1 экземпляре 
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7 Vc.nourg onJrarbt
nuno,rnenuux pa6or

On:rara srrnorHeuurx pa6or ocyuecrBrrercq B cJreA),roureM nop{aKe:
- aBaHc 300/o e reqelrue 30 xa"reu4apnrx 4uefi c Aarlr 3aKrroqeH[s u
pefrrcTpaqnr4 AofoBopal 70 %o nocrc noanzcanus AKra sbmoaHeuubx pa6o'r.

8 llpuloxennn l.flranupyerrlar cxeMa pa3MeueHur xorellsofi Ha Hece(perHofi
BbrKolrrpoBKe H3 reHrrlaHa c yKa3aHr4eM ToqeK floAKlroqeHr4r K uHxeHepHbrM
CET'M;
2. flepcnerrr.rnnaJr cxeMa [poKnaAKr4 ra3olpoBoaa K KoreJrbHofi;
3. flepcnexrunuar cxeva rpy6onpoBoaa napa H KoH,ueHcara or xorersnofi 4o
norpe6ure.neft;
4.Cxeva [porr3BoAcrBenHofi nroua.qru npe.qnpnrrur c yKa3aHr.reM yqacrKoB,
3aTparuBaeMbrx cTpoIrTeJIbcTBoM;
5. Texnu.recxze ycnoBrrr Ha rrpucoearrHeHne KoplycoB 1,2, 4, 6, 6F.,9,208,
21,22,26 k flpoeKTnpyeMbrM cerrM napoora6xeHlrs or Hosofi xoreruroft.

// M.C. CxapnrronHa.iansuux orrcta2939

Cor.raconano:

3avecru're:ru rJlaBHofo Iruxenepa
no oxpaHe Tpyla H lKoJrofl'r -
HaqalrbHuK oraeta2845

Haqarsuux ynpaBreHns
unQopuaqnonnrx rexnororuft

firanHufi TexHoJror

/l msuuit xr,rMr{K -/ uaqalsulzx orrena2622

flaanr,rfi apxureKrop -
HarraJr[,Hr.rKa orAere 293 5

,zff 
aqanrnlm oraerm 2989
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A.B. Coxo.lor

A.H. (Dnraros

C.A. Ilapenrrcon

.fl.C. IIonon

A.A. Karanqen

A,B. Mypaoren('Mt
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ркц l прOtрЕt[Е

АКЦИОНЕРНОЕ ОБlЛЕСТВО
(РАКЕТНО_КОСМИЧЕСКИЙ ЦВНТР КПРОГРЕСС)

(АО (РКЦ (ПРОГРЕССu)

ул. 3емеца, д.'t8, г. Самара, zИ3009, тел. (846) 955-13-61, факс (S46) 992-65-18, E-mai|: mail@samspace.ru
окпо 43892776, инн бз12139922, кпп 997850001 .

УТВЕРЖДАЮ
ген. директора-

Е.Б. Лукин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИlI
на подкJIючение корпуса котельной

для разработки проектной докушtеIIтации

",f{,a е" о Ё,t
f/n Ч с ý_LИ _! s.,1?
+о-,:;!ýIЩфft

/о *-/ý7, \g4rr ll
s.r'/-Й _ arlllY\a"

; \r\ ,.вlпстllЕ,," /_-] 0о\.-\""' .|:И,

ыrtiffi

\з
rlý

1. Наименование объекта Ао кРКЦ <Прогресс>
2. Местоположение проектируемьIх

энергоустановок
г. Саrлара, ул. Земеца, 18

З. Характеристика источников для Iроектируемой системы электроснабжения
3. 1 .МаксимаJIьнчш разрешенн€ш мощ-

ность электропринимающих
устройств

Определить проектом

3.2.Категория по надежности электро-
снабжения

I

3.3.Одновременное исчезновение сете-
вого питания

Маловероятно

4, Условия присоединения проектируемых электротrринимающих устройств:
4. 1 .основной источник tIитания: ТП-55 (2хТМЗ-1000 кВА,

сущ. нагрузка * 100 кВт)
4.2.Мероприятия необходимые дJu{

осуществления подключения
установка автоматических выкJIючателей в
ТП-55 и прокJIадка силовьD( кабелей от ТП-

55 до корпуса котельной
4.3.Точки коммерческо-

го(технического) учета
технический

5. Точки присоединения
5. 1.Количество и местоположение то-

чек присоединения
I секция шин ТП-55
II секция шин ТП-55

5,2.Класс наrrряжения 0,4 кВ
5.3.Максимальный ток трехфазного

короткого замыкания в TolIKax при-
соединения

Ток КЗ на шинах РУ-62:
Iкз макс-12,244 кА,Iкз мин-10,945 кА

Ток КЗ на шинах РУ-51:
Iкз макс-13,161 кА, Iкз мин-11,629 кА

Главный энергетик

Начальник цеха2З26

А.М. Таганов

А.Б. Павлушин

-_{
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::'] :,::' Аi{циснЁрноЕ оБщЕство, ,].:,i
:]i1:l:]:' ]кРАКЕТНО-КOСМИЧЕСКИИ 

ЦЕНТР кПРСГРЁýСi)

(АО KPKL_{ кПРОГРЕССо)

УЛ, 3еlИеца, д lВ, г, Самара,44З009, тел. (В46) 955-1З-61 факс (846) 992-65-1B, E-mall: пrаil@sапisрасЕl.гl_]
ОliПО 4ЗВ92/'7е И|ii-.t {j-з1213S922 t{ПП 997450001

Утвер>tlдаю:

ен диреi(Тора -

JТукин

2022г,

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
На ПРИСОеДИНеНие проектируемого объекта паровая l{отельная,

к сетям водоснаб>кения.

'l Точкаlии подlшючения l< сисrеме по)i{аро-хозяйственного водоснабх<ения до проекти-
руемого здания паровой котельной является Bl{-90
2. ПРОекТОм предусмотреть проl{ладку трубопровода по)l(аро-хозяйственного водо-
СНабЖения от Bl{-90 до проектируемого здания паровой котельной, предусмотреть в
l{олодt]ах запорную арматуру;
З. На углах поворота трассы водоснаб)I(ения предусмотреть строительство водопро-
водньIх колодцев:
4 ТРУбЬl и фасонньlе изделия для трубопроводов водоснаб}кения принять из ПНД
ПЭ10 SDR17 по ГоСТ 1В599-2001,
5. ПРИ ПРОеКТИровании и устройстве водопровод}-|ьIх вводов предусмотреть водомер-
НЬtЙ Узел Техничесl(ого назначения и повьlсительньlе HacoCHble станции в соответствии
с диапазоноl\л давления 1-1a входе в насосну}о установку - 0,5 - 1,15 атм.
6 ПРедУсмотреть мероприятия для защиlтьl приборов учета от несанl{ционированного
вмешательства в их работу
7 ПРи необходип/ос-ги предусмотреть усlройство систем противопо>карной защитьl в
соответствии с требованиями СП 5131З0 2009, СП В 131З0.2009
В. Предусмотреть ручнуlо и автоматизироваl{ну}о систему зэпу1611з подliачиваlоLц7lх
HacoCHblX агрега-гов;
9. Проеr<т вьlIlолнить В соотЕ]етствt4И с требованияivlИ сП зо 1ззз0 2016, сп
31,1ззз0 2012, сп 40_102_2000, сп 10 1зl з0 2019'10 Все проеl{тьl согласовать со слtу>i<бой главного энергетика и отделом 29З9 АО
KPl{L] кПрогресс) в части соответствия с техничесl{t/lми условиями.

Прило>t<ение несекретная выl{опировка - 1 экз,

Главньtй энергетик

Начальник цеха 2З24

А.п/. Таганов

пЛ И. Семыкин
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Приложение и техническил,| усАовиялl на подкАючения котеАьной к сетям

водоснабжения
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,е кци Ф ý-{ ý р н s ж c Б Lt&ýCTýs
, ",' t{р&жffiтнO-ксýý\sьýчжfii{иЙ цшнтр кгIрOгрЕсср

ркщ пFШrрШff (АО (Рi(Ц кПРОГРЕСС))

ул Земец:l,д,1 8,г Самара,4ziЗ009,тел,(846) 955-1З-61 факс(В46) 992,65-1B,E-mail,rTail(@sarnspacc,l,Li
оi(ПО 4З892770, Иг]!-l бЗ12,1З9922 ldПП 99745000,1

Утверх<,даю:

ген. директора -

Е Б Лукин

2а2'2г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение проектируемого объекта паровая котельная,

к сетям проrиьlшленной канализации канализации.

1. Точки подключения l( промьlшленной канализации является l(олодецl{-27.
2. Проектом предусмотреть проl{ладку трубопроводов гlромьtшленной канализации от
l{орпуса паровой i<отельной до вьlшеуl{азаt-]1-1ого колодца
З, Проектоtl4 предусмотреть использование материалов трубопровода соответствую-
щих требованиям СП З0.1 ЗЗЗ0.201 2 и СП З2 1 ЗЗЗ0 2012, имеющих соответствующие
сертификатьl соответствия и применяеfulьlе в соответствующих климатических районах
и под дорогаl\4и общего пользования,
4. Проектом, при необходимости, предусl\,1отреть поворотljьIе и проtие)куточньlе колод-
цьl
5. После MoHTa)i<a системьl провести гидравлические испьlтания с предъявлеllиеlvl
представителю слу>кбы главltого энергегика АО (Рl{Ц кПрогресс>
6. Проект на перекладку системIьl промьtшленной l(анализации вьlполнить в соответ-
ствии с техническиt\,1и требовагtияпли СП З0.1 3ЗЗ0,201 2 и СП 32,1 ЗЗЗ0.2012.
7. Все проектьI согласовать со слу>r<бой главного энергетиliа и отделом 2939 АО KPl{l-{
кПрогресс)) в части соответствия с техниiчес|{ими условияlvlи.

1-1риilо>кение: несекретная Bbli(oпt/ipoBt<a - '1 эt<з

Главньlй энергетик

Начальниlt{ цеха 2З24

А ПЛ. Тагаt-tов

Ml И Семьtкин
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Припожение ктехническим условиям на подключения котельной к сетям
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AKUl4OHEPHOE OEI{ECTBO
( PAKETHO-KOCM 14 t{ E CKVIr qE HTP ( N POTPECC D

(AO (PKU (nPOTPECC>>)

yn. 3e^,reqa, A.18, r. CaMapa, 443009, ren. (846) 955-13-61 , SaKc (846) 992-65-18, E-mail; mail@samspace ru

oKno 43892776. t4HH 6312139922. Knn 997450001

Vreep4qarc:

reH. AnpeKropa -

flyxrH

2022r.

TEXH14r.tECKl4E ycnOBUfl
Ha npilcoeArHeHue npoeKT[pyeMoro o6beKra napoBafl KorenbHaR,

K CerFM XOSRiCTeeHHO-6UtrOeOi KaHanil3auuu

1. Toqxu no[KnloqeH g x xoasfictaexxo-6utroeofi KaHanu3aq u rBnt]orce KonoAqbl OK-648,
O K-647, OK-646 (xonogeq onpeAenurb npoexrou).
2. flpoerrou npeAycMorperb npoKnaAKy rpy6onposo4oe xos-$exanuxofr xauanusaquu or
Kopnyca napoBofi KorenbHoi Ao BbtuleyKa3aHHoro KonoAqa.
3. flpoerrou npeAycMorperb cnonb3oBaH e Marepuanoe rpy6onpoeo4a coorBercrByro-
qux rpe6oeaxraqv Cn 30.13330.2012 u Cfl 32.13330.2012, nuercul x coorBercrByrol{ e

cepru$uxarur coorBercrBufl u npr4MeHqeMbre B coorBercrBylol{r4x KnhMar qecKttx paioHax
I noA AoporaMu o6tqero nonb3oBaHuF.
4. flpoexrorvr, npr neo6xo4uttocru, npeAycMorperb noBoporHble npoMexyroqHble KonoA-
qur (c ycrpoicraou npovucrru).
5. flocne MoHTaxa c creMbt npoBecrtt ruApaBn '{ecKue ucnblraHuq c npeAbgBneHheM
npeAcraB renrc cnyxbst rnaBHoro oHepreruKa AO (PKLI <flporpecc>.
6. flpoerr Ha npoKnaAKy cucreMbt xogsftcreeHxo-6urroaofi KaHaflu3aLl 14 BbtnoflHl4rb B coor-
BercrBr4u c rexHuqecKuMu rpe6oeaxunura Cll 30.13330.2012 n Cn 32.13330.2012.
7. flpoerrou npegycMorperb orBoA n BHeBbtx croKoB c KpoBrll4 3AaHuR KorenbHor Ha pe-

nued:
B. Bce npoexrst cornacoBarb co cnyrr6ofr rflaBHoro sHeprerhKa h orAenoM 2939 AO (PKl-.|

(flporpecc)) B rlacrr4 coorBercrB q c rexH qecKtlMl4 ycfioBl4tMl4.

flpunoxexue: HeceKperHas autxonupoexa - 1 exs

l-naanui oHeprerilK A.M. TaraHoa

1"+.',,;r:l 44.:

r\--,e, .<,''->

y/u.n rr*ttexa2324 M.14. CeuuxuH
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AKq14OHEPHOE OEI{ECTBO
(PAKETHO-KOCM14'{ E CKUr qEHTP <NPOTPECCD

(AO (PKU (nPOTPECC))

yn. 3eMeqa, A.18, r. CaMapa,443009, ren. (846) 955-13-61, OaKc (8a6) 992-65-18, E-mail: mail@samspace. ru

oKno 43892776. VIHH 6312139922. Knn 997450001

TEXH14t{ECK]4E yCnOBUfl
Ha npilcoeAhHeHile npoeKTnpyeMoro o6beKTa napoBafl KorenbHaf,,

K CeTFM nnBHeBOr KaHanU3aqt414.

1. Toqxra noAKnrcqeHus xnhexeeofi KaHanr43aqr4u FBneercn KonoAeq nK-207f
2. flpoerroru npeAycMorperb npoKnaAKy rpy6onpoeo4oB nuBHeBoi KaHanh3aq[u or l(opny-

ca napoeofi KorenbHofi Ao BbrrleyKa3aHHoro KonoAqa.
3. f'lpoerrom npeAycMorperb t.icnonb3oBaHue Marep14anoe rpy6onpoeoga coorBercrByrc-
r4r4x rpe$oBaHrasrvr Cf1 30.13330.2012 u Cfl 32.13330.2012, uuenUhx coorBercrBylou.lue
ceprusraxarur coorBercrBt4q u npuMeHneMbre B coorBercrByrot.t1t4x KnuMartaqecK!4x paioHax
h noA AoporaMu ooqero nonb3oBaHut.
4. f-lpoerrou, npu HeqbxoAt4MocTh, npeAycMoTpeTb noBoporHble h np6Me)KyToqHble KonoA-
qur (c ycrpoficrBoM npoqucrKt4).
5. flocne MoHraxa chcreMbt npoBecrr4 rnApaBnhqecK e ucnblraH t c npeAbflBneH eM

npeAcraB reno cnyx6ut rnaBHoro sHepreruKa AO (PKl-l <flporpecc>.
6. f'lpoerr Ha npoKnaAKy q4creMbt n[BHeBoi KaHan[3aqr4h BbrnoflHr4Tb B coorBercrBHl4 c
rexH nqecKrMt4 rpe6oeaxnnnu Cn 30. 1 3330.2012 u Cn 32.1 3330.2012.
7. Bce npoerrur cornacoBarb co cnpx6ofi maBHoro sHeprer Ka u orAenoM 2939 AO (PKU

<flporpecc> B qacru coorBercrBt4g c rexHuqecKrMl4 ycnoB sMt4.

flpunoxexue: HeceKperHat BbtKonupoBKa - 1 3K3

l-naeHurfr oHeprernK

HaqanuHur qexa2324

Yreep44ao:

A14peKropa -

IyrrH
2O22r.

Taranoa
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2022г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
На ПРИСОеДИНеНИе ПРоеКТируемого объекта паровая котельная,

к сетям теплоснабх<ения.

1 " Точкой подключения принять тепловую камеру ТК-4ВА
2. Температурный график работьl теплоtsьlх сетей: 95-70С.
3. Схема теплоснаб)кения. заl(рьlтая
4. flиаrurетр ввода * определить проектом.

проектом предусмотреть прокладку трубопроводов теплоснаб){ения от тепловой
KaМepbl тк_4вА до индивидуального теплового пункта (итп), (диаметр теплового ввода,
определить проектом)
5. Проектоги предусмотреть устройство ИТП в здаF{ии паровоЙ котельноЙ с организаци-
ей узлов техничесl{ого учета теплоснаб){ения.
6. Источником теплоснаб>t<егirlя является l__{ТП-З.
7 Рабочее давление Рl=5,5 атм,, Р2=ý,З атм.
В. Трубьl и фасонньlе изделия (отводьl, переходьr и т.д.), для подземноЙ прокладки, для
теплоснаб){ения принятЬ стальньlе госТ 10704-91 с тепловой изоляцией из пенополи-
ypel aHa ГОСТ 307З2-2006
9. Проектом предусмотреть подземную проliладку в лотке трубопроводов теплоснаб-
)кения от точl{и подlfiючеllия до корпуса паровой котельной.'10 В верхних и ни)кних точl{а предусмотреть спускную арматуру.
11, !ля t<оtvlпенсации теплпературных расширений предусмотреть сильфоньlе i{оfй-
пенсаторьl,
12 Проектопл предусrиотреть устройство внутрикорпусной сисrемьl теплоснаб){ения
(с установкой биrrлеталлических приборов отопления). ffля системьl теплосгtаб>кения
диаметра до 50MrM, вl(лючиТельL]о, исгlользоt]ать трубьl ГоСТ 3262-75, диаметра боль-
ше 50плм трубьr ГОСТ 10704-91
13. В качестве запорной арrиатурьl на системе теплоснаб>i<ения диаметра до 2ОOмм,
вl{лючительно, предусмотреть установку шаровых кранов с ручным приводом.
14. В каЧеСтве источника ГВС испо]lьзовать электрические водонагреватели.
15. ИЗмерение расходов дол)t{но быть организовано в соответствии с кПравила
liомN4ерческогО учета тепловоЙ энергии, теплоноСителя) 201Зг Расходоплерьl дол)l(ньl



обеспечиватЬ прохоД теплоноСителЯ пО прямомУ трубопроводу с температурой
Т1=95"С, по обратному Т2=70"С.
16. !ействительное место установl(и узла технического учета:
датчиl(и расхода и тепловьlчислитель установить в помещенииитп после грязевиков
17 - объём оснащенИя приборами дол)кен соотВетствовать требованиям Постанов-
ления правительства РФ от'lВ.11.201з NqlOЗ4 ко коммерческом учёте тепловоЙ эr-rер-
гии, теплоносителя)
Предусмотреть п ря Vlол и не й н bte участl{и стабил изаци и.
тепловой пунl{т вьlполнить в соответствии со Снип на тепловые пунlfiьl.
Тепловой пунlfi оснастить поl(азьlваlощими приборами.
ПредусмотретЬ мероприятия для защитьI приборов учета от несанl{ционированного
вмешательства в их работу,"lB, В качестве прибора учета тепловой энергии (теплофикационная вода) рекомен-
дуем установить:
l{омплект теплосчетчика Т-З4 (тепловьtчислитель ТВ-7 с электромагнитным (Питер-
флоУ РС) илИ ультра-зВуковьlМ (упр) или его модификацией, с датчиками температурьI
и давления). Учет дол)кен быть организован в полном объеме.19. Все проекты согласовать со слу>кбой главного энергетика и отделом 29з9 до
пркц кпрогресс) в части соответствия с техничесl(ими условиями.

Прилох<ение: несекретная вьl|{опt4ровl(а - 1 экз.

Главньtй энергетик

Начальник цеха 2324

А. М. Таганов

NЛ.И. Семьlкин



Приложение ктехническим условиям на подключения котельной к сетям

теплоснабжения
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<<Y lnopxlqarc>>

cllcpiurb ol o jt peK] opa
ro pa3Br.rTHro

/[.E. Cy66or nu

, (2 /1 "14 2022r.

'I'ttxl II4 rI ttCI(U tt ycJIOl]I{u
rra flpoex lupor]altuc H uo,llKJuorrcrruc clrc lcM cr]rriu u currraJru3arlrru rro o6r,cxry:
<<C lpou re;rrclro rraporoii ror clrr,rroii c yc'r poiic r nolr rapyxrrbrx lpy6orrpouo4on

la'locua6xcnurr, uapocrraCrxclruu>>

'I'c:rcd0urrarr cBlrlr,:

,l!tl tto.'lrc.ltto,tcttul 2-x re;rctlronnr,rx nor\rcpon r| IIoRoc 3itanHc ttclLc.ttt,uofi uco6xo,'lnlto:

l. lloc'r'pon.r'r,.r'e;rcrlrorrrryur Kall.urh3artHro ar I ac6cc lor tclre r llrroi.i lpy6r,r ol r(oJrol0la },M 42

.'l( | llOltOll) 3,'tallttt K(l lCJll,l l()i'i;

2. I [po:roNa lr, 'r'c:rctlrorrr r,rii xa6crrr, I l I lrr i0x2x0.5 cvl l)l Il-23 ,jto uor]ol'o 'lJarrri.f, xole;r,uoil

-1. Vc'r ar rolr-r'r'; pacl rpcitc,: ll4'r'r;jl r,r r r,r ii rrratll IIII'lI-1y50 B n()r]or\r jJtau H Ko rL'Jr,Hoil. :ttxr6opy-
,'torralr, I)lll-23 lrrr14llL.rMh IIIl'l -l0l'-5c ilrrlr'.

Mcc'ta yctattclnxH paclrpcl(cirH'l c.rrr,rrr,rx lrJ.,re tlrou n r,rx nopo6clr yrorrHH lb rrpn rpo('K l HpouaHrru.

Ce'ru rreDollaqu,'larrtrr,rx:

f[,u o6ccttc.tctlut lroJtKJlrotrcnltl K co'rrr'r rrcpc](a(rn itarrrrr,rx (crlc'r'cua yqcla ]JrcKlpo3rrepfnn,

14llC) rro orn olloJroKorrrrr)rM Kaua.lraM crraln rrco6x<lju.rtro:

I. I loc'r'pou lr, 't e.rtcrlrorrrryto Karrar-]l 3art[rro ur I ac6oc nlr levcr llrroi:i 'r'py5n ol Kojroluta J',]s 143

ito Kopllyca 5 5ll;

2. Ilpclycuolpclr> n clpo{n(oiicr lcrrcrlror r lroii rarr:uru:rarlnn lrpoKJraJ(Ky oln olloJroKorrrtolo

ra6c: rr.

3. IIportortHtt, our'olJoJIOI(ol I r I r,r ii rtit6c:rr, (6porrHp<lHarrrrr,ri ,rprr yxrra,'1rH n KaHar 'rarlr4K), o.r(-

Ilouo,rlotrr,rii 8 trojrottorr) of or |forx)Jror(o r r<lr 
.o rrrr<arllat B r(oprrycc 55[J,rto rrorro|o ri(arrurr.

4. Yctantlglttt' lt lot|oM 'tl(ilt1414 ()rr ro r]()Jr()Kr)ltllt,tii rcpocc (voc'to yc'l aIIol]KI,I oln oIJoJIoKoIIHofo

Kpocca y l oqrrr4 , ph poe K'r'HpoBar r H H ).

5. Oxottcqn rr, lloJroxna orlloBoJror(orIroro ra6cLur c itnyx c'ropon parJ'r,cMaMr.r l,(l n cuornr.rpo-

BtlfI' llx tlCpcl IIpOXOrllIl,lc iti(alltcpl,l li oll'lOlloJlOKolIIII>lC l(poccl,l Kopllyca 55ll H HosorO

3,)lzulHt.



I loxatrraq currralru rauuq:

f[nl nr,mo/1a currreura o "lloxrapc" n (]tl(ltl Jtlir 55 r rpcttycvo'l pc l b rtBe rrapbr rra rrpoerrnpyevrrfi

paclrpelte:ln'r'eJrl,r roii xopo6xo rro le:rcrforrrroii ccl14, o uoitKJnorrerrneM K APM <OpHorr-rpo), npopu-

colxoii xorc.rrr,rroii B rpolpaMMc (Opr.tolr-rrpo) u rrpuurxoii lplr6opou AIIC u COVI.

lf pn uorlraxc oficlcMr,r au lollirll.r,rcu<rii rroNaprroii cr4lnur4'la\uh, orroRerrteHHrr h yrrpaB-

ircrrur{ lBaxyauncii -rrrol{cii lrpr{ lroxapc pyxor}o1cux)rralr,cl'rpc6onarrurMH uopMalunrrbrx AoKyMeH-

'r'or;: l'OC'l'P 59638-2021 (CscleMr,r uox(aprroii cH lrraJru:lar(Hr.i. l)ynono.rlo'r'no rro lrpocK lupoBaHuo.

Molrraxy, rcxrrfirrccKoMy o6cnyr(HBarrHro rr pcMorrry. Mcr<t(r,r Hctr,rra uit ua pa6o rocrroco6rroc rr,>:

l'(Xl'l'P 59639-2021 <(luc'r'cvr,r olrouorrterrHrr H ylrpaBJrcrrl.{l rnaryarlucii rrro;1cii rrpn rroNape. l)yxo-

llo,'(crlo ro rIpocK'lhpouarrHIo, Morlrar)Ky.'r'cxrrHrrccKoMy o6cllyxr4 rlan t-rl() H peMoHly. Melo][r,r ltcrrsr-

'r'auai ua pa6o'r'ocrroco6rroc'r'r,>; l'O(l'1 12.1.004-91 <lloxaprrar 6c:or racrroc lr,. 06rrurc l'po6onaHur >.

I IX'I 4.l8tt-tl5 ((('pcj(e l Ba ()xpal r()ii. l r( ))rftrpl l()i..i h oxpa|ln()-r r()xaprroii c14r ||iu|l.r']auflk. IlovcIKJra-

rypa r loKa3ai cJtcii >. l'(Xl'l' 2{l I 30-tl9 <l loxaprrarl cxlrHKa. Olrrclytlrnrc:ru, ycrauorJKn noxapory-

urcnHl H rroxaprruii cur rrirlrrar tn ii. 06orrra,rcrrnn ycjronrrbrc lpatpuuccruc>. Cll 76.13330.2016

<').;rclc'r'polcxrrn(rccKnc ycipoiiclua>: (lllHll l2-0:l-2001 < lje ror racrroclr, 'lpyila B clpouleJrbqrBe) r.i

llO'l ; I lltli 104-0i <Cuclcubr orrorlcrrtclrrir H yuparJlrerrHr rrraryarruei Jr()i'rcfi rrpH r()xape B 3l(aHr4rx

H coopyx(crrHrx), <I)3 N!123-O3 <'l cxrrn.rccrui.i pcllrancrrl o lpc6oBarrHrx rroxaprrofi 6crorracrro-

crH>: CII 484,1311500.2020 <(lnclsMr,r r rp(vrnllolroxaplrofi rarrlr.r'r'1,r. Caclevr,r rroxaprrofi cunlilJlr{-

,]a\HuAaI]1.oMa-I.u3allfgcHc't'cN1ltp(}fl,tlJ(ttttllt<tptttli,i'taIllH,|'|,|.IIoprurr'rulIpaI]H.jIallp()eK'|.t-{p(.)l]aIlI');

Cll 485.1311500,2020 <Cuc'r'evbr lrpolunolro)Kapltoii 3anthlr,r. Vc larrooxr't I lo)Kapol ynlcur{r aBl'oMa-

l'IttlccKlrc. Iloprur,r u lpaRHJra I lpoeK lHpoBar I Hl>; (ill 3.13130.2009 <(luc'r'cur,l rrpolt uor roNapr roii

3alllHt-r,I. Cuctcua o ollclllcnHr l.r y||plrrrclrHr|rrraryarlrei.i.rfltylcii rrpH lroxapc. l'pc6ouarrur loxap-

Itofi Se lottacrrocr lr ): CII 6,13130.2021 <(lrlc'r'cur,r lrp(vlh nor roxaprroii sarrtnlu. ?:rcxlpoycralolxa

lr H3Kor|olrb rnr,lc. 1-pc6olrauul uo)Kaprroii 6cror racrr<lc'r u >: (lll 56.13330.201I <l Ipouruo,rtc'l BeHHble

':,rtattul. Ax t ya.;tH:ruporlar II rat pcllaKunr (lllul I 3l-03-2001: IIIIIj I l0-03 <llcpe.rerrr, l,,1arrui. coopy-

Ncttuii. Ilovclltclrnii u o6opyltorlarrHr, lro,,(Jrcr(arrlHx 3arrtl41c ar]'l oMa't HqccKLtML ycTarlorlKaMH lloxa-

p()ryllreHr.lt H ar (rMa l u,lccKoii Itoxapttoii chrrrirjrHlartHH)):1'(X"l l'50776-95 <('r.rcrcvr,r rpcuoxrroii

cHlrf elrh3ar(HH); l' 711.36.007 .99 <l},r6op n upHMcrlcnuc cpcltc n| oxpar r r ro-l ro)KapHofi culHa:rr.rgarpul

cpcj{c l'B l'cxnHqcoxoii yxperr.:rerrnoclH,r(Jn ooopy)(orrarrur 06r,cKloB): Cll I1ti.13330.2012- Arcty-

alrr.r3l.{poBal rat pcIaKItHt CIIHII ll1-05-2(X)3. (lllHll 3l-0(r-2009 <O6rrlcc'rrrcrrr ,l c \LafiLtll H ooopy-

xerrurr) u Jtpyl'nx Jlctc'l lrylolrlltx /toKyMcrlloB.

I Ipor.lra,rtr<y ra6orrofi rlepc3 lopcKpr,nur.0tcrrl r, Ircpel opoJ(r{ti ocyu\e c llllra,l r> c y,relou rpc6o-

uulnii llYl c lrpxMcllcrlllcM I HJn,J. rruyrtcporr u.LrH ropo6orr u:l llcct opaoMr,tx Mairepua.llot] c lroclre-

JtyroII(cfi :aJle,Jtxoii nx oop'r'utf l.UtupolJiirlrrr,rM I rocr'opae M r,rM H Malepua-JraMu. I lco6xolll.rl,ro Br,Ulcpxarb

nopMllpygMLIc t a6apl.r' ,r lrpl4 llapiurJroJrr,rroi.i ttpor(JralKc r.t rtcpccerte rruh lrpoKJlajlbltlaoMbrx I(JI c un-

xencprtr,rMr.,t KoMMyrruKarlr4rrMu n H rr(ropuartuor I r r r,rMu Ka6cJrrrMr.t (Jtllc, CKC, Vl [A). Boe rca6e;rr.r

,I(()JI)I(III'I6lrt.r'tllttto:ttaqItou.t1olI'rut|lut1upoI]allI'|H||poMapKHpoI}alII>I,too()'|I]c1.c]]



efi no rrpoK:raAre Ka6ereii HarrprxeHr.ieM ao I l0 rcB. Mapr<upomy BLrrroJrHr4Tr, necumaevoi rcpacrofi

LIJIH lr'laMrroBKofi u ua,lexHo 3aKper]r,rrb rro ucefi r'pacce xa6errHoft ,taur.tr4.

O6ecnequ'rb 3aIrIt4THbIM 3a3eMnerrucM u :lenpocHa6xeHr.reM ycraHoBKI,I onoBelueHnt o no-

xape u Iloxapuofi curlra,tr.rgauulr B coorrlcrcr)'nu c llYl, CI|76.13330.2016, HTll 3llll-94, rpe6o-

BaHr4AMu I'OC'I 12.1.030-81 u rexrrnqccroii 2loxylr.reurarseii :ano4on-usroronureleii.

flrt.* vonlaNa cuc'leMlr AIIC racrro.rrL:loua lr o6opy,rlonanr4e coBMecrr,rMoe c yc'r'aHoBreHHbrM

APM <Opr.Ion-npo)), npLIMeHurb ooBpeMgrurbrc ltr,rMorJr,re lo)KapHblc u3tseulale;rli c rrat,rveHrureft se-

potflroc'lbto JroxHofo cpa6aTr,rBaHHc, ,rgu o6ccueveHur nr{TaHnr npxMeHrrTb pBepBHr,re 6loru lu-
'r'arru o6opy,rtomanuure uHrepSeftcou RS-485 u aKKyMynrroptrsrc 6arapeu l2 no.:nr.

Ilcc tlctt't peuu'rIoe o6opy4onaHne cac'r'ev AIIC u COY? .t1olrxHo 6nrr ycralonleHo B Meran-

nltqccKlrft rrrra$ o6opy,rtonaHrrr,rfi rana rov.

.l'{.:rt IIpot<:tallxu Ka6enbr.rlrx runufi ncrro.rrr,gosarb xa6err, 4lr orlrecrofiroft xa6elurroft lr.trr.u.r.

.Qu saulursr ra6elrsux lrunr.tft r4c[orr,soBarr, Ka6enl - KaHaJr! ro0porpy6y.

Ilponrnecru KoMn:re(cuyro nycxo-nrrlra.tKy rlHoBb cMoHTr4poBaHHoro o6opyAoBaH[r B cocraBe

nccro Al'lC u COYI.

lloc nctto'lttryelrble aJIt nLrloJrltertal pa6ol Malepr{aJIr,I ronxlrl>I cool'Berc'l'BoBat b o6{3alenb-

IILIM ItopMa TUBIIO-leXHIrqecKLIM lloKyMelrlaM, a l'aKxe UMeTL cOoTBeTCTByIOUtIIe CepTlr(b14Ka'tLI, TeX-

HUqecKr.te nacnopla, a llec'farr,t r.r Apyfue l(oKyMeH. n, y.{ocToBeprroque flx KaqecTBo.

Ilpuuetuctrrue Marepfianbr aoJr)KIILI 6urLt, ttonnrun H paHee He I,IctroJrb3oBaIIHr,tMr{, He Boccra-

HOBneIIIlbtMI.t U rle CO6paHHbIMLI Il3 BOCCTaTTORJteHHbtX KOMTTOHeHTOB.

/[arruue 'fV geficrnyor B TeqeHr,rn oAHolo ro/(a c MoMeH ra rroAlrr4saHr4t

Haqa,'rbrrux ylrpaBneuut

HHq)opMauI,Iourrrx rexnolorufi

Ha.taJrbHur \exa2423

Haqalrrrux orlena 2887 e/@'

A.ll. Or.ttlaros

A.C. flarpuu

C.H. MarseeHxo

I4cnorsrrerr: Aprrroua 3.8.., u.2423, r.228-9 | -04
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AKUlt10HEPHOE 06W.ECTBO 

«PAKETHO-KOCMlt14ECKlt1lli UEHTP «nPOfPECC» 

PKU "nPorPECC (Ao «PKW «llPorPEcc») 

yn. 3eMelja , A.18, r . Ca Mapa, 443009, Ten. (846) 955-13-61, cpaKc (846) 992-65-18 , E-mail : mai l@samspace ru 

Ol<:no 43892776, VlHH 631 2139922 . l<nn 997450001 

TEXHlt14ECKlt1EYCnOBlt1~ 

Ha npV1COeAV1HeHV1e KOpnyca 1 K npoeKTV1pyeMbiM 
CeT~M napOCHa6:>KeHV1~ OT HOBOVl KOTeilbHOVl. 

1. TOYKOVl nOAKilf-OYeHV1~ npV1H~Tb BHOBb CMOHTV1pOBaHHbiVl MarV1CTpailbHbiC1 
Tpy6onpOBOA napOCHa6>KeHV1~ OT KOTeilbHOVl . 
2. V1CTOL.JHV1KOM napOCHa6>KeHV1~ ~Bil~eTC~ CTpO~Ll.\a~C~ KOTeilbH8~. 
3. napaMeTpbi napa : AaBileHV1e: 1,5- 2 KrC/CM 2 , TeMnepaTypa 190 °C. 
4. PacXOA napa: 13.2 T/L.J (1 BBOA) , 1,5 T/L.J (2 BBOA) ; 
5 . .QV1aMeTp BBOAOB- onpeAeilV1Tb npOeKTOM. 

npoeKTOM npeAyCMOTpeTb HaA3eMHYfD npOKilaAKY Tpy6onpOBOAOB napo­
CHa6>KeHV1~ V1 KOHAeHCaTa OT BHOBb CMOHTV1pOBaHHbiX Tpy6onpOBOAOB napo­
CHa6>KeHV1~ V1 KOHAeHcaTa , (AV1aMeTp naposoro BBOAa , onpeAeilV1Tb npoeKTOM ) 
AO 11apoBbiX Y3IlOB V1 cTaHL(V1tll c6opa V1 B03BpaTa KOHAeHcaTa (MecTo pacnoilo­
>KeHV1e napoBbiX Y3IlOB V1 cTaHL(V1V1 c6opa V1 B03BpaTa KOHAeHcaTa yKa3aHo Ha 
nilaHV1pOBKe ). 
6. npoei<TOM npeAYCMOTpeTb ycTpotllcTBO HOBbiX napOBbiX Y3IlOB B I<Opnyce 1 c 
ycTpotllcTBOM rpe6eHoK V1 Heo6XOAV1Mb1X spe30K V1 ycTaHOBKotll 3PA Ail~ noA­
I<IlfDY eHV1~ cyll.leCTBYfDLl.\V1X noTpe6 V1 Teiletll (corilaCHo cyll.leCTBYfDLl.letll cxeMbl 
napOBbiX Y3IlOB). npoei<TV1pOBaHV1e napOBbiX Y3IlOB BeCTV1 B COOTBeTCTBV1V1 c 
Cn41 -1 01-95 (npoei<TV1pOBaHV1e TenilOBbiX nyHKTOB ). 
7. npoei<TOM npeAyCMOTpeTb ycTaHOBKY CTaHL(V1Vl c6opa V1 B03BpaTa I<OHAeHCa­
Ta . 
8. npoeKTOM , npV1 Heo6XOAV1MOCTV1 , npeAyCMOTpeTb peAYL\V1PYfDLl.lee ycTpoC1-
CTBO . 
9. Tpy6bl V1 cpacoHHble V13AeilV1~ (oTBOAbl , nepeXOAbl V1 T.A.) , Ail~ Hapy>KHotll 
npoKilaAKV1 , Ail~ napocHa6>KeHV1~ V1 KOHAeHcaTa npV1H~Tb cTailbHble 6ecwoBHble 
3Ilei<TpocsapHble IOCT 8732-78 . npeAyCMOTpeTb TenilOBYfD V130Il~L\V1fD (no 
Bce t/1 AilV1He Tpy6onpOBOAOB napa V1 I<OHAeHCaTa) V1 3aLl.\V1TY OT 8TMOCcpepHbiX 
OC8AI<OB (Ail~ Hapy>KHbiX Tpy6onpOBOAOB ); 
10. npeAYCMOTpeTb cnycKHYfD apMaTypy. 
11. ,Qn5i I<OMneHC8L(V1V1 TeMnepaTypHbiX paCWV1peHV1Vl npeAyCMOTpeTb I<OMneH­
CV1PYfDLl.\V1e ycTpOVlCTBa ; 



12. npoei<TOM npegycMOTp8Tb ycTaHOBI<Y 3anopHo-perynlllpy10ll(8Vl apMaTypbl 
nepeg naposbiM y3noM s Kopnyce 1. 
13. B l<aLJecTse np1116opa yYeTa TennosoV! 3Heprlllll1 (nap) pel<oMeHgyeM ycTaHo­
BlllTb : 

PacxogoMep Tennonp1116op (PM-5-nr BlllxpesoV!), TennosbiLJlllCJllllTenb 
Tennonpl!16op (I<M-9). Ha I<OHA8HCaT npli1M8Hli1Tb paCXOAOMep nP3M. 
14. Bee npoei<Tbl cornacosaTb co cny}K6oV! rnasHoro 3HepreTllll<a 111 oTgenoM 
2939 AO «PI<W «nporpecc» s YaCTlll cooTseTCTBlll~ c TeXHlllYecKlllMlll ycnoslll~Mlll . 

np111n0>1<8HII18 : HeCeKpeTHa~ Bbii<OnlllpOBI<a - 1 31<3. 

cxeMa cyll..leCTBYfOll..le ro naposoro y3na - 1 31<3. 

nn aH IIlpOBKa pa3M8ll..l8 H II1~ - 1 31<3. 

fh lnaBHbi V! 3HepreTli1 K 

HaLJaJlbHlll l< wexa 2324 

A.M . TaraHoB 

M.V1. CeMbiKlllH 
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов
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1
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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
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Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата
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Ду100 Ду200

на технологическое оборудование цеха 2041, 2172от технологического оборудования цеха 2041, 2172

Схема парового существующего парового узла корпус 1 цеха 2041, 2172

Ду100 Ду200

на технологическое оборудование цеха 2041, 2172от технологического оборудования цеха 2041, 2172

Схема парового существующего парового узла корпус 1 цеха 2041, 2172



Ду50 Ду80

на технологическое оборудование цеха 2141от технологического оборудования цеха 2141

Схема парового существующего парового узла корпус 1 цеха 2141

Ду50 Ду80

на технологическое оборудование цеха 2141от технологического оборудования цеха 2141

Схема парового существующего парового узла корпус 1 цеха 2141



AKL.lVIOHEPHOE 06~ECTBO 

, . ., «PAKETHO-KOCMVI4ECKVIVt LlEHTP «nPOrPECC» 

PKU nPOfPECC (AO «PI<L\ «nPOrPECC») 

yn. 3eMel\a , A.18 , r . CaMapa, 443009, Ten. (846) 955-13-61, cpaKc (846) 992-65- 18, E-mail: mail@samspace. ru 

Ol<no 43892776, V1HH 6312 139922, l<nn 997450001 

TEXHVI4ECKVIEYCnOBVI~ 

Ha np111coe,o.111HeH111e Kopnyca 2 K npoeKT111pyeMbJM 
CeT51M napOCHa6>KeHII151 OT HOBOJ/1 KOTeJlbHOJ/1 . 

1. TOYKOJ/1 nO,O.KJlfDYeHII151 np111H51Tb BHOBb CMOHT111pOBaHHbJJI1 Marii1CTpanbHbJJ11 
Tpy6onposo,o. napocHa6>KeHII151 oT KOTenbHOJ/1. 
2 . V1CTOYHII1KOM napOCHa6>KeHII151 51BJl51eTC51 CTp051~a51C51 KOTeJlbHa51. 
3. napaMeTpbl napa: ,O.aBJleHII1e: 1,5- 2 KrC/CM 2

, TeMnepaTypa 190 °C 
4 . Pacxo,o. napa : 0. 73 TIY ; 
5. ,Ol!laMeTp sso,o.a- onpe,o.enii1Tb npoeKTOM . 

npoeKTOM npe,o.yCMOTpeTb Ha,0.3eMHYfD npOKJla,O.Ky Tpy6onpOBO,O.OB napo­
CHa6>KeHII151 l!1 KOH,O.eHCaTa OT BHOBb CMOHTl!lpOBaHHbiX Tpy6onpOBO,O.OB napo­
CHa6>KeHlll51 lll KOH,O.eHcaTa , (,o.lllaMeTp naposoro sso,o.a , onpe,o.enl!ITb npoeKTOM) 
,o.o napoBbJX y3nos lll cTaHLJ,llllll c6opa lll B03BpaTa KOH,O.eHcaTa (MeCTO pacnono­
>KeHllle napOBbiX Y3JlOB lll CTaHLJ,llllll c6opa lll B03BpaTa KOH,O.eHCaTa yKa3aHO Ha 
nnaHlllpOBKe ). 
6. npoeKTOM npe,o.ycMOTpeTb ycTpOIIICTBO HOBOrO napOBOrO Y3Jla B KOpnyce 2 C 
ycTpOV!CTBOM rpe6eHOK lll He06XO,O.lllMbiX Bpe30K lll ycTaHOBKOJ/1 3PA ,[l,Jl51 no,o.­
KJlfDYeHl/151 cy~eCTBYfD~lllx noTpe6lllTenell1 ( cornacHo cy~ecTBYfD~elll cxeMbl 
naposoro y3na). npoeKTlllpOBaHllle napOBOrO Y3Jla BeCTlll B COOTBeTCTBl/1111 C 
Cn41-1 01-95 (npoeJ<TlllpOBaHl!le TennOBbiX nyHKTOB ). 
7. npoeKTOM , nplll He06XO,O.l!1MOCTlll , npe,o.yCMOTpeTb pep,yLJ,lllpyfD~ee ycTpOV!­
CTBO. 
8 . npoeKTOM npep,yCMOTpeTb ycTaHOBKY CTaHLJ,llll/1 c6opa 111 B03BpaTa KOH,O.eHCa­
Ta. 
9. Tpy6bl lll cpacoHHbJe lll3p,enlll51 (oTBO,LJ,bl , nepexop,bJ 111 T.,o, .), p,n51 Hapy>KHOIII 
npoKnap,Klll , p,n51 napocHa6>KeHlll51 lll KOH,O,eHcaTa npl!IH51Tb cTanbHble 6ecwoBHble 
3nenpocsapHble !OCT 8732-78. npep,ycMOTpeTb TennoByfD lll30Jl51LJ,lllfD (no 
BCelll ,[l,JllllHe Tpy6onpOBO,O.OB napa lll KOH,O,eHCaTa) 111 3a~II1TY OT aTMOCcpepHbiX 
OCa,O.KOB (,LJ,Jl51 Hapy>KHbiX Tpy6onpOBO,O,OB) ; 
10. npe,o.ycMoTpeTb cnycKHYfD apMaTypy. 
11 . ,Qn51 KOMneHCaLJ,llll/1 TeMnepaTypHbiX paCWlllpeHllllll npep,yCMOTpeTb KOMneH­
ClllpyfD~llle ycTpOV!CTBa ; 



12. npoeKTOM npe,o,ycMOTpeTb ycTaHOBKY 3anopHO-perynLt1pyfO~eVt apMaTypbl 
nepe,o, napoBbiM y3nOM B I<Opnyce 2. 
13. B l<aYecTBe nplt16opa yYeTa TennosoV! 3Heprlt1Lt1 (nap) peKoMeH,o,yeM ycTaHo­
Blt1Tb : 

Pacxo,o,oMep TennonpLt16op (PM-5-nr Blt1xpesoV!) , TennoBbiYLt1Cnlt1Tenb 
Tennonplt16op (KM-9) . Ha KOH,O,eHCaT nplt1MeHV1Tb pacxo,o,oMep nP3M. 
14. Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny>K6oV! rnasHoro 3HepreTLt1Ka Lt1 oT,o,enoM 
2939 AO «PKW «nporpecc» B YaCTLt1 cooTBeTCTBLt1s:l c TeXHLt1YeCKLt1Mlt1 ycnoBLt1s:IMLt1. 

npli1Jl 0>1<8Hlll e : H8C8 1<p8THa51 Bbii<OnlllpOB I<a- 1 3 1(3 . 

c xeMa cy ll..\eCTBYIDll..\e r o n apo Boro y3na - 1 3K3 . 

nn a HlllpOB I<a pa3M8ll..\8Hll151- 1 31<3 . 

t~ lnaBHbiVt 3HepreTLt1K 

HaYanbHLt1K wexa 2324 

A.M. TaraHoB 

M.Vl. CeMbiKLt1H 
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Ду50 Ду80 Ду50 Ду50

на участок травления цех 2041

на отопление цех 2041на отопление цех 2041

на отопление цех 2041

Ду80

Ду32 Ду50 Ду32 Ду32

от участока травления цех 2041

от отопления цех 2041от отопления цех 2041

от отопления цех 2041

Ду50

Схема существующего парового узла корпус 2
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на участок травления цех 2041

на отопление цех 2041на отопление цех 2041

на отопление цех 2041
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от участока травления цех 2041

от отопления цех 2041от отопления цех 2041
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Ду50

Схема существующего парового узла корпус 2



AKL\1!10 HEPHOE 06 W. ECTBO 

«PAKETHO - KOCMVI4ECK1!1tl1 UEHTP «nPOrPECC» 

PKU nPOrPECC (Ao «P I<W «nPorPECC») 

yn . 3eMelja , ,[1.18, r. CaMapa, 443009, Ten. (846) 955-13-61, cj:Jai<C (846) 992-65-1 8, E-mail: mail@samsp ace 1·u 

Ol<no 43892776 , VIHH 6312139922. l<nn 997450001 

TEXHI!14ECKI!1EYCnOBI!1~ 

Ha npV1coep,V1HeHV1e Kopnyca 4 1< npoeKTV1pyeMbiM 
C8T51M napOCHa6>1<8HV151 OT HOBOV! KOTenbHOVi . 

1. TOYKOVI nO,O,KnfDY8HV151 npV1H51Tb BHOBb CMOHTV1pOBaHHbiVI MarV1CTpanbHbiVi 
Tpy6onposo,o, napocHa6)1(eHV151 OT KOTenbHOVI . 
2. V1CTOYHV1KOM napOCHa6>K8HV151 51Bn518TC51 CTp051llta51C51 KOT8nbHa51 . 
3. napaMeTpbl napa : p,asneHV1e: 1 ,5 - 2 Krc/cM 2

, TeMnepaTypa 190 °C . 
4. Pacxo,o, napa: 3.2 TIY ; 
5 . ,O.V1aMeTp sso,o,a- onpe,o,enV1Tb npoeKTOM . 

npoeKTOM npep,yCMOTpeTb Ha,0,38MHYID npoKnap,Ky Tpy6onpOBO,O,OB napo­
CHa6>K8HV151 V1 KOH,0,8HCaTa OT BHOBb CMOHTV1pOBaHHbiX Tpy6onpOBO,O,OB napo­

CHa6)1(8HV151 V1 KOH,O,eHcaTa , (p,V1aMeTp naposoro sso,o,a , onpe,o,enV1Tb npoeKTOM) 

,0,0 napOBbiX y3nOB V1 CTaHWV1Vi c6opa V1 B03BpaTa KOH,0.8HCaTa (M8CTO pacnono­
)1(8HV18 napOBbiX y3nOB V1 CT8HWV1V1 c6opa V1 B03BpaTa KOH,0,8HCaTa yKa3aHO Ha 

nnaHV1pOBKe) 
6. npoeKTOM npep,yCMOTp8Tb ycTpOViCTBO HOBOrO napOBOrO y3na B KOpnyce 4 C 
ycTpOV!CTBOM rpe6eHOI< V1 He06XO,O,V1MbiX Bp830K V1 ycTaHOBKOVi 3PA ,O,n51 nop,­
KniDY8HV151 cyllteCTBYIDlltV1X noTpe6V1TeneVI (cornacHo cyllteCTBYIDllteVI cxeMbl 
naposoro y3na) .npoeKTOM npe,o,ycMoTpeTb ycTaHOBKY cTaHWV1V1 c6opa V1 B03-
spaTa I<OH,0,8HCaTa . npoeKTV1pOBaHV18 napOBOrO y3na B8CTV1 B COOTB8TCTBV1V1 C 
Cn41-1 01-95 (npoeKTV1posaHV1e TennoBbiX nyHKTOB ). 

7. npoeKTOM , npV1 He06XO,O,V1MOCTV1 , npep,yCMOTp8Tb pe,O,yWV1PYIDllt88 ycTpOVI­
CTBO. 

8. npoeKTOM npep,yCMOTp8Tb ycTaHOBKY CTaHWV1V1 c6opa V1 B03BpaTa KOH,0,8HCa­
Ta . 

9. Tpy6bl V1 cpaCOHHbl8 V13,0,enV151 ( OTBO,O,bl, nepeXO,O,bl V1 T.,O,. ), p,n51 Hapy>KHOVI 

npoKna,O,KV1 , ,O,n51 napOCHa6>K8HV151 V1 KOH,0,8HCaTa npV1H51Tb CTanbHbl8 6eCWOBHbl8 

3neKTpocsapHble IOCT 8732-78. npe,o,ycMOTpeTb TennoByiD V130n51WV11D (no 

BCeVI ,O.nV1H8 Tpy6onpOBO,O.OB napa V1 I<OH,0,8HCaTa) V1 3alltV1TY OT aTMOCcpepHbiX 
OC8,0,KOB (p,n51 Hapyw:HbiX Tpy6onpOBO,O,OB ); 
10 npep,yCMOTp8Tb cnyCKHYID apMaTypy. 
11 . )J.n51 KOMneHCaWV1V1 TeMnepaTypHbiX paCWV1p8HV1Vi npep,ycMOTp8Tb KOMneH­

CV1pyiDLL\V1e ycTpOVICTBa ; 



12. npoei<TOM npegyCMOTpeTb ycTaHOBI<Y 3anopHo-peryn111py10~eVI apMaTypbl 
nepeg napoBbiM y3nOM s Kopnyce 4. 
13. B KaYecTBe np1116opa yYeTa TennosoVI 3Heprllllll (nap) peKoMeHgyeM ycTaHo­
BIIITb: 

PacxogoMep Tennonp1116op (PM-5-nr BlllxpesoVI) , TennoBbiYIIICfliiiTenb 
Tennonp1116op (KM-9) . Ha I<OHgeHCaT npiiiMeHIIITb pacxogoMep nP3M. 
14. Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny>K6oVI rnasHoro 3HepreTIIIKa 111 oTgenoM 
2939 AO ((PK\_\ ((nporpecc)) B YaC"T\1\ coo"TBe"TC"TB\1\9. c "TeXH\1\YeCK\1\MIA ycnoBIARMIA . 

npV1Il0>1<8HVle: HeCet<peTHa71 BbiKOnVlpOBKa - 1 31<3. 

cxeMa cy~ecTBYfO~ero naposoro y3na - 1 3K3 . 

nnaHVlpost<a pa3Me~eHV171- 1 31<3 . 

~ lnaBHbiVI 3HepreTIIIK 

HaYaflbHIIIK wexa 2324 

A.M. TaraHoB 

M.Vl. CeMbii<IIIH 
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Ду80 Ду100

на технологическое оборудование цеха 2172

на технологическое оборудование цеха 2041

Ду100

от технологического оборудования цехов 2041, 2172, 2221

Ду50

Ду32

на технологическое оборудование цеха 2221

Схема парового узла в корпусе 4

Ду80 Ду100

на технологическое оборудование цеха 2172

на технологическое оборудование цеха 2041

Ду100

от технологического оборудования цехов 2041, 2172, 2221

Ду50

Ду32

на технологическое оборудование цеха 2221

Схема парового узла в корпусе 4



AKLlli10HEPHOE 06Ll.\ECTBO 

«PAKETHO-KOCMli14ECKli1Vi LlEHTP «nPOrPECC» 

PKU nPorPECC (Ao «PKW «nPorPEcc))) "-yn . 3eMel\a , A.18, r . Carv1apa, 443009, Ten . (846) 955-13-61, cpaKc (846) 992-65-18, E-mai l: mail@samsp ace ru 

Ol<nO 43892776 , VI I-H-I 6312139922 , Knn 997450001 

TEXHli14ECKli1EYCnOBll1~ 

Ha np111coe,LJ,111HeH111e Kopnyca 6 K npoeKT111pyeMbiM 

C8T71M napOCHa6>1<8HII171 OT HOBO~ KOT8IlbHO~ . 

YTsep>K,LJ,atO : 

1 . TOYKO~ nO,O.KilfOY8HII171 np111H71Tb BHOBb CMOHTII1pOBaHHbl~ Marii1CTpailbHbl~ 

Tpy6onposo,o. napocHa6>KeHII171 oT I< OTenbHO~ . 

2. V1CTOYHII1I<OM napOCHa6>1<8HII171 71Bil718TC71 CTp071Ll.!a71C71 KOT8IlbHa71 . 

3. napaM8Tpb1 napa : ,LJ,aBil8HII18 : 1 ,5-2 l<rC/CM2
, T8Mn8paTypa 190 °C . 

4 . Pacxo,LJ, napa : 8 .57 TIY ; 

5 . .Q111aM8Tp BBO,LJ,a- onp8,LJ,8Ilii1Tb npo8KTOM . 

npo8KTOM np8,0.YCMOTp8Tb Ha,0.38MHYID npOKila,LJ,KY Tpy6onpOBO,O.OB napo­

CHa6>K8HII171 111 KOH,0.8HCaTa OT BHOBb CMOHT111pOBaHHbiX Tpy6onpOBO,LJ,OB napo­

CHa6>K8HII171 111 KOH,0.8HCaTa , (,0.111aM8Tp napOBOrO BBO,LJ,a , onp8,LJ,8Ilii1Tb np081<TOM) 

,o.o napoBbiX y3nos 111 cTaHl...\111~ c6opa 111 B03BpaTa KOH,LJ,8HCaTa (M8CTO pacnono­

>K8HII18 napoBbiX y3nos 111 cTaHl...\111111 c6opa 111 so3spaTa KOH,LJ,8HCaTa yKa3aHo Ha 

nnaH111pOBK8 ) . 

6 . np081<TOM np8,LJ,YCMOTp8Tb ycTpO~CTBO HOBOrO napOBOrO Y3Ila B I<Opnyc8 6 C 

ycTpO~CTBOM rpe68HOI< 111 H806XO,O.II1MbiX Bp8301< 111 ycTaHOBI<O~ 3PA ,O.Il71 no,LJ,­

KilfOY8HII171 CYll.\8CTBYIDll.\111 X noTp86111T8Il8~ (cornacHo CYll.\8CTBYIDll.\8~ CX8Mbl 

napOBOrO y3na) . npo8KT111pOBaHII18 napOBOrO Y3Ila B8CTII1 B COOTB8TCTBII1111 C 

Cn41-1 01-95 (npo8KT111posaHII18 T8nnosbiX nyHKTOB ). 

7 . npo8KTOM , np111 He06XO,LJ,II1MOCTII1 , np8,0.YCMOTp8Tb p8,LJ,YL\111PYIDll.\88 ycTpO~­
CTBO . 

8. npo8KTOM np8,LJ,YCMOTp8Tb ycTaHOBI<Y CTaHl...\111111 c6opa 111 B03BpaTa I<OH,LJ,8HCa­

Ta. 

9. Tpy6bl 111 cpacoHHbl8 1113,LJ,8Illl171 (oTBO,O.bl , n8p8XO,O.bl 111 T.,LJ, . ), ,o.n71 Hapy>KHO~ 

npOKila,O.KII1 , ,O.Il71 napOCHa6>K8HII171 111 I<OH,lJ,8HCaTa np111H71Tb CTailbHbl8 68CWOBHbl8 

3Il81<TpocsapHbl8 IOCT 8732-78 . np8,LJ,YCMOTp8Tb T8nnosyf0 11130Il71L\111f0 (no 

BCe~ ,O.Ilii1H8 Tpy6onpOBO,LJ,OB napa 111 KOH,LJ,8HCaTa) 111 3all.\111TY OT aTMOCcp8pHbiX 

OCa,O.KOB (,LJ,Il71 Hapy>KHbiX Tpy6onpOBO,O.OB ) ; 

10. np8,LJ,YCMOTp8Tb cnycKHYID apMaTypy. 

11 . .Qn71 I<OMn8HCal...\111111 T8Mn8paTypHbiX paCW111p8HII1~ np8,0.YCMOTp8Tb KOMn8H­

CII1PYIDll.\1118 ycTpO~CTBa ; 



12. npoeKTOM npe,o,yCMOTpeTb ycTaHOBKY 3anopHO-perynlllpy1Dll.(eVl apMaTypbi 
nepe,o, napoBbiM y3nOM B Kopnyce 6. 
13. 8 KaYeCTBe np1116opa yYeTa TennosoV! 3Heprllllll (nap) peKoMeH,o,yeM ycTaHo­
BlllTb: 

Pacxo,o,oMep Tennonp1116op (PM-5-nl BlllxpesoV!) , TennoBbiYlllCJllllTenb 
Tennonplll6op (KM-9) . Ha KOH,IJ,eHCaT nplllMeHl/ITb pacxo,o,oMep nP3M . 
14. Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny>K6oV! rnasHoro 3HepreTl/IKa 111 oT,o,enoM 
2939 AO «PI<W «nporpecc» B YaCTlll cooTBeTCTBl/15=1 c TeXHlllL.JecKlllMlll ycnoBlll5=!Mlll. 

nplllnO>KeHl!le: HeCel<peTHa71 BbiKOnlllpOBKa - 1 3K3 . 

cxeMa cylljeCTBYIDL1.1ero naposoro y3na - 1 3K3 . 

nnaHl!lpOBI<a pa3Me lljeHl!171 - 1 31<3 

do lnaBHbiV! 3HepreTlllK 

HaYanbHlllK wexa 2324 

A.M. TaraHoB 

M.Vl . CeMbiKlllH 
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npL1Ht4L1nL1811bH8fl CX9M8 Tpy6onpOBO.QOB Ha OTOn119HL19 Ill B9HTL111fiWL1KJ Ha npi!IT. yc-KIII LISXa 231 (CYI.I.\.) 
T1-089 x3,5; t=95°C; 

Ha npOIII3BO.QCTBO LISXOB 211, 231 (Cyl.l.\.) 
T1-0159 x4,5; t-95°C; 

Ha npo1113BO.QCTBO Llexa 231 (cyl.l.\.) 
T1-0159x4,5; t=95°C; 

Ha TennocHa6}1(eHI!Ie np111T04HbiX ycTaHOBOK 
1ranbB3HIII48CKOrG 1..18X3 
T1-0325x7,0; t=95 oc; 
0=9,94 MBT; G=342,0 M3/4 Ha TennocHa6}1(eHI!Ie 

npiiiT04HbiX ycTaHOBOK 
LISXa MSXaHI/I48CKOi1 
o6pa60TKIII 
T1-021 9x6,0; t=95 oc; 
0=2,87 MBT; G=98,9 M3/4 

K peri!ICTPIIIPYIOI.I.\SMY Ha 6brT. A5K (cyll\.) 
T1-089x3,5; t-95°C; 

\113 Tennosoill ceTIII 
T1-0530x9,0; t=95 oc; 

0=23,5 MBT; 
G=810 M3/4; 

P1=5,5 Krc/cM 2 

B TennosyiO ceTb 
T2-0530x9,0; t=70 ac; 

G=810 M3 /4; 
P2=5,3 KfCICM 2 

2 
,[ly500 

2 
,[ly500 

19 
,[ly25 

K peri!ICTPIIIPYIOI.I.\SMY 
--------- .. 

17 
,[ly40 

T2 
0530x9,0 

K peri!ICTPIIIPYIOI.I.\eMy 
\113 naponposo,qa 

T7-0426x9,0; t=190 oc;/ 86 P1=1,5 Krc/cM 2 

8 KOH.Q€HCaTonpOBO.Q 
T8-0219x6,0; t-100 oc; 

P2= 1 ,0 Krc/cM2 

-------------

T7 
0426x9,0 

K periiiCTP>'~PYIOI.I.\eMy 
MaHOMSTpy 

MaHOMeTpy 

T2 
0530x9,0 

8 
,[\y500 

2a 
,[\y500 

T2 
0159x4,5 

82 

T1 
0530x9,0 

3 
,[\y300 

I 
I 
I 
I 
I 
L_l 

T1 
0219x6,0 

r - '--------r--r 

T1 
0219x6,0 

Y3en y4eTa Tenna 
CM. YepTe}l(lll AK 

T2 
0219x6,0 

T2 
0530x9,0 

8 

r--rl 82 
I I I 

11 
I T1 
1--
1 0530x9,0 
I 
I 

81 
OT npi!IT. yeT-Kill 1..1exa 231 (cyl.l.\.) 

T2-089x3,5; t-70 oc; 
I OT np01!13BO.QCTBa I..\€XOB 211, 231 (Cyl.l.\.) 

T2-0159x4,5; t-70 oc; 

OT npaiii3BO.QCTBa 4exa 231 (cyl.l.\.) 
T2-0159x4,5; t=70 oc; ~ 

85 ' 

,[ly500 

J. 

T2 
0530x9,0 

10 
,[ly150 

0T LISXa 231 , LI€Xa 172 ( Cyl.l.\.) 
' T2-0219x6,0; t-70 oc; 

13 
,[\y150 

OT 6biT. A5K (CYI.I.\· 
T2-089x3,5; t=70 oc; 

OT TennocHa6}1(eHI!ISl npiiiTOYHblx 
ycTaHOBOK ranbB3HIII48CKOf0 L18X3 
T2-0325x7,0; t=70 oc; 
G=342,0 M3/4 

85 

T26 
0219x6,0 

9 
.r:ty2oo 

81 

OT TennocHa6}1(eHI!Is:r 
npi!ITO"'HbiX ycTaHOBOK 
LI€Xa MSXaHI/I4€CKOVr 
o6pa6aTK>'~ 

T2-0219x6,0; t=70 oc; 
G=98,9 M3/4 

13 
,[ly150 

npL1HWL1nL1a11bHafl cxeMa napocHa6)1{eHL1fl Ha 1..1ex 211 (Cyll\.) 
T7-089x3,5; t-190 oc 

Ha LI€X 231, LI€X 211 (Cyl.l.\.) 
T7-0159x4,5; t-190 oc 

14 
,[\y25 

T8 

168 
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I L---, 
L_ ___ , I 
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0219x6,0 

T8 
0159x4,5 

T7 
0426x9,0 

Y3en yYeTa Tenna 
eM. YepTe)f<lll AK 

T8 
0219x6,0 

Ha I..\€X 625 (CYI.I.\) 
T7-0108x4,0; t=190 oc ~ 86 ra: Ha LISX 172 (npoeKT.) 

T7-0273x7,0; t=190°C; 

14 
,[ly25 

86 

OT LI€Xa 211 (Cyl.l.\.) 
T8-057x3,5; t-100 oc 

OT L18X3 625 (CYI.I.\.) 
T8-057x3,5; t=100 oc 

86 

14 
,[\y25 

0T LI€Xa 231, 211 (Cyll\.) 
T8-089x3,5; t-100 oc 

11 
,[\y80 

10 
,[ly100 

OT 1..1exa 172 (npoeKT.) 
T8-01 08x4,0; t=1 oooc; 

npL1M948HL1fl: 

T8 
0219x6,0 

13 
,[ly40 

14 
,[\y25 

11 
,[\y80 

1. no3111L\IIIIil Ha YepTe:>Ke COOTBeTCTBYIOT n03111L\11151M Cnel...\lllcpiiiK8L\IIIIII. 

2. 6ar:lnacHa51 niiiHIII51 y Hacoca npe,o,ycMaTplllsaeTC51 ,o,n51 3an111sa CIIICTeMbl. 
B nep111o,o, aKcnnyaTal...\111111 3a,QBIII:>KKa no3. 2a ,o,omKHa 6b1Tb 3aKpbiTa. 

320-14/1207-6-TC 

OAO "PKW nporpecc" 

1-'-==.=::..:....---'-+-..:!....---+"?.C'I-L....,..t'0:..::9::.·..:.141 PeKOHCTPYKI..\IIISl 11 TeXHI14ecKoe nepesoopy)l(eH>'~el CTaA~~ I n~cT I n~cTos I 
J_02Q~12!!:!:!._J_!S~~!5!::'!!~~~~:..t.QO_g9J.1~4 npOI13BOACTBeHHOi116a3bl .QJ1Sli1310TOBJleHI1Sl 

09.14 KOCMI14eCKOIO KOMnJleKC8 "6apc-M" 

Tennosoill nyHKT 

npiiiHI..\IIIniii3JlbHbl8 CXSMbl 

p 2 

000 "npoMaHepronpoeKT" 

<PooMaT A2 
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AKLlLt10HEPHOE 06 W. ECTBO 

«PAKETHO-KOCMLt1 4 ECKVIVI LlEHTP «nPOrPECC» 

PKU "nporPECC (Ao «PKL\ «nPorPECC») 

yn . 3eMeL\a , A.18, r . CaMapa, 443009, ren . (846) 955-13-61 , cj:JaKc (846) 992-65-18, E-mail mail@samspace .ru 

OKnO 43892776 , l!lHH 631 2139922 , Knn 997450001 

Ha npl!lcoe,o.l!lHeHl!le Kopnyca 65 K npoeKTlllpyeMbiM 
CeT~M napOCHa6>KeHL!1~ OT HOBOVl KOTenbHOVl . 

1. TOY KOVl nO,O.KnfDYeHlll~ nplllH~Tb BHOBb CMOHTlllpOBaHHbiVl MarlllCTpanbHbiVl 
Tpy6onposo,o. napocHa6>KeHLI1~ OT KOTenbHOVi . 
2 . V1CTOYHLI1KOM napOCHa6>KeHL!1~ ~Bn~eTC~ CTpO~Ll\a~C~ KOTenbHa~ . 

3. napaMeTpbl napa : p,asneHl!le: 1,5- 2 KrC/CM 2
, TeMnepaTypa 190 °C 

4 . Pacxo,o. napa : 1,4 TIY ; 
5. al!l aMeTp BBO,O,a - onpe,o.enlllTb npOeKTOM . 

npoeKTOM npep,ycMOTpeTb Hap,3eMHYID npOKna,O.Ky Tpy6onpOBO,O.OB napo­
CHa6>KeHLI1~ ll1 KOH,O.eHCaTa OT BHOBb CMOHTlllpOBaHHbiX Tpy6onpOBO,O.OB napo­
CHa6>KeHL!1~ ll1 KOH,O.eHcaTa , (,o.lllaMeTp naposoro sso,o.a , onpe,o.enlllTb npoeKTOM) 
,0,0 napOBbiX y3nOB ll1 CTaHL\lllVl c6opa ll1 B03BpaTa KOH,O.eHCaTa (MeCTO pacnono­
>KeHllle napOBbiX y3nOB ll1 CTaHL\llllll c6opa ll1 B03BpaTa KOH,O.eHCaTa yKa3aHO Ha 
nnaH l!1 posKe ). 
6. npoeKTOM npe,o.yCMOTpeTb ycTpOVlCTBO HOBOrO napOBOrO y3na B KOpnyce 65 
C ycTpOVlCTBOM rpe6eHOK ll1 He06XO,O.li1MbiX Bpe30K ll1 ycTaHOBKOVl 3PA ,o.n~ nO,O.­
KniDYeHlll~ cyll\eCTBYIDLl\lllX noTpe6l!1TeneV! (cornacHo cyll\eCTBYIDLlleVi cxeMbl 
napOBOrO y3na). npoeKTL!1pOBaHV1e napOBOrO y3na BeCTlll B COOTBeTCTBlll lll C 
Cn4 1-1 01-95 (npoeKTlllpOBaHllle TennOBbiX nyHKTOB ). 
7. npoeKTOM , nplll He06XO,lJ, V1 MOCTL11 , npe,o.ycMOTpeTb pe,O.yl\lllPYIDLl\ee ycTpOV! ­
CTBO . 
8. npoeKTOM npe,o.yCMOTpeTb ycTaHOBKY CTaHL\llllll c6opa ll1 B03BpaTa KOH,O.eHca­
Ta. 
9. Tpy6bl ll1 cpacoHHble V1 3p,enlll~ (oTBO,O,bl , nepexop,bl ll1 T.,o. .), ,o.n~ Hapy>KHOVI 
npoKna,O,Klll , ,O.n~ napOCHa6>KeHLI1~ ll1 I<OH,O.eHCaTa nplllH~Tb CTanbHble 6eCWOBHble 
3nei<TpocsapHble !OCT 8732-78. npe,o.ycMOTpeTb TennoByiD li130n~L\li11D (no 
BCeV! ,O.nlllHe Tpy6onpOBO,O.OB napa ll1 I<OH,O.eHCaTa) ll1 3all\li1TY OT aTMOCcpepHbiX 
OCa,O,KOB (,o.n~ Hapy>KHbiX Tpy6onpOBO,O.OB) ; 
10. npe,o.ycMoTpeTb cnyci<HYID apMaTypy. 
11 . an7l I<OMneHCal\llllll TeMnepaTypHbiX paCWl!lpeHl!lVl npe,o.yCMOTpeTb KOMneH­
ClllPYfDLl\l!le ycTpOVlCTBa ; 



12. npoeKTOM npep,yCMOTpeTb ycTaHOBKY 3anopHo-peryilii1PYIOll.letll apMaTypbl 
nepe,o. napOBbiM Y3IlOM B Kopnyce 65. 
13. B KaYeCTBe np1116opa yYeTa Tennosotll 3Hepr111111 (nap) peKoMeHp,yeM ycTaHo­
BIIlTb: 

Pacxo,o.oMep Tennonp1116op (PM-5-nr Blllxpesotll), TennoBbiYIIlCillllTeilb 
Tennonp1116op (KM-9). Ha KOHP,eHCaT np111MeHII1Tb pacxo,o.oMep nP3M. 
14. Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny>K6otll rnasHoro 3HepreTII1Ka 111 oTp,enoM 
2939 AO «PKW «nporpecc» s YaCTIIl cooTseTCTBI/15=1 c TeXHII1YeCKII1MII1 ycnoBII15=1MII1 . 

npv1IlO>I<eHV1e: HeCel<peTHa$'1 Bbii<OnV1pOBI<a- 1 31<3 . 

cxeMa cyl1.jeCTBYtOll1ero naposoro y3na - 1 31<3 . 

nnaHV1pOBI<a pa3Me l1.jeHV1 $'1- 1 31<3. 

t/o lnaBHbltll 3HepreTII1K 

HaYailbHIIll< wexa 2324 

A.M . TaraHOB 

M.V1 . CeMbll<lllH 
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Трубопроводы пара и конденсата от котельной

Станция сбора и возврата конденсата

Паровой узел

Опуск на отм. -4.500
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Станция сбора и возврата конденсата

Паровой узел

Опуск на отм. -4.500

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата

Корпус 6Б ТПШмалько
Пендюхов
Таганов
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Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата

Копировал Формат A3



Ду80 Ду100

на цех 2161от цеха 2161

Схема парового существующего парового узла корпус 6Б

Ду80 Ду100

на цех 2161от цеха 2161

Схема парового существующего парового узла корпус 6Б



AKUliiOHEPH OE 06L.UECTBO 

«PAKETHO -KOC Mlii 4E CKlll lll UEHTP «nPOrPECC» 

PKUtnPOrPECC (Ao «PKL\ «nPorPECC ») 

yn . 3eMelja , A.18, r. CaMapa , 443009 , ren . (846) 955-13-61, cpaKc (846) 992-65-18, E-mai l: mai l@samspace ru 

Ol<nO 43892776 , VlHH 6312139922 , l<nn 997450001 

YTBep>K,O,afO: 

TEXHlii4ECKliiE YCn ,~~~ 
Ha npl!1C08,0,l!1H8Hl!18 KOpnyca 9 K npoeKTl!lpyeMbiM 

CeT~M napOCHa6>KeHl!1~ OT HOBOVI KOT8JlbHOVI . 

1. TOYKOVI nO,O,KJlfOY8Hl!1~ npl!1H~Tb BHOBb CMOHTl!1pOBaHHbll!1 Mall!1CTpanbHbiVI 

Tpy6onpOBO,LJ, napocHa6>KeHl!151 OT KOT8JlbHOVI . 

2 . V1CTOYHl!1KOM napOCHa6>K8Hl!151 51BJ1518TC~ CTp051l.l..la51C51 KOT8JlbHa~ . 

3. napaMeTpbl napa : ,O,aBJl8Hl!1e: 1 ,5 - 2 KIC/CM 2
, TeMnepaTypa 190 °C. 

4 . Pacxo,o, napa : 0 .94 TIY ; 
5 . ,Ql!laMeTp BBo,o,a - onpe,o,enl!1Tb npoeKTOM . 

npoeKTOM npe,o,ycMOTp8Tb Ha,0,38MHYfO npOKJla,LJ,KY Tpy6onpOBO,O,OB napo­

CHa6>K8Hl!151 l!1 KOH,0,8HCaTa OT BHOBb CMOHTl!lpOBaHHbiX Tpy6onpOBO,O,OB napo­

CHa6>K8Hl!151 l!1 KOH,0,8HCaTa , (,LJ,l!laMeTp napOBOIO BBO,O,a , onpe,o,enl!1Tb npoeKTOM) 

,o,o napoBbiX y3noB 111 CTaHWli1Vi c6opa 111 B03BpaTa KOH,LJ,eHcaTa (MecTo pacnono­

>KeHl!le napoBbiX y3noB 111 cTaHWll1l!1 c6opa 111 B03BpaTa KOH,o,eHcaTa yKa3aHo Ha 

nnaHl!l pO BKe ). 

6. npoeKTOM npe,o,ycMOTp8 Tb ycTp OVICTBO HOBOIO napOBOIO y3na B KOpnyce 9 C 

ycTpO Vi CTBOM rpe6eHO K l!1 He 06XO,LJ,l!1Mbi X Bp830K l!1 ycTaHOBKOVI 3PA ,O,Jl51 no,o,­

KJlfOY8HVI~ cyl.l..leCTBYfOl.l..ll!1 X noTpe6l!1Ten e VI (cornacHo cyl.l..leCTBYfOl.l..leVI c xeM bl 

napOBOIO y 3na) . npoeKTl!1pOBaHl!18 napOBOIO Y3Jla B8CTl!1 B COOTB8TCTBl!1l!1 C 

Cn41 -10 1-95 ( npoeKTl!1pOBaHl!18 TenJlOBbiX nyHKTOB) . 

7. npoeKTOM , npl!1 He06XO,LJ,l!1MOCTl!1 , npe,o,yCMOTp8Tb pe,o,yl_\l!1pyf0l.l..l88 ycTpOVI­

CTBO . 

8 . npoeKTOM npe,o,yCMOTp8Tb ycTaHOBKY CTaHI_\l!1l!1 c6opa l!1 B03BpaTa KOH,0,8HCa­

Ta . 

9 . Tpy6bl l!1 cpa COHHbl8 l!13,0,8Jll!1~ ( OTBO,O,bl, nepeXO,LJ,bl l!1 T .,O,. ), ,[l,Jl~ Hapy>KHOVI 

npOKJla,O,Kl!1 , ,[J,Jl51 napOCHa6>KeHl!151 l!1 l<OH,0,8HCaTa npl!1H~Tb CTaJlbHbl8 6eCWOBHbl8 

3Jl8KTpOCBapHble IOCT 8732-78 . npe,o,ycMOTpeTb TennoByfO l!130Jl~l_\l!1f0 (no 

BCeVI ,[l,Jll!1H8 Tpy6onpOBO,O,OB napa l!1 I<OH,0,8HCaTa) l!1 3al.l..lli1TY OT aTMOCcpepHbiX 

OCa,O,KOB (,LJ,Jl ~ Hapy>KHbi X Tpy6onpOBO,O,OB ) ; 

10. npe,o,yCMOTp8Tb cnyCKHYfO apMaTypy. 

11. ,Qn 51 KOMn e HCal_\ l!1 l!1 Te MnepaTyp Hb iX paCWl!1p8Hl!1l!1 npe,o,yCMOTpeTb KOMneH­

Cli1PYfOl.l..lll1 8 y cTp OVI CTBa ; 



12. npoeKTOM npe,o.yCMOTpeTb ycTaHOBKY 3anopHO-perynll1pyiD~ei/1 apMaTypbl 
nepe,o. napoBbiM y3noM B Kopnyce 9. 
13. 8 KaYecTse npll16opa yYeTa Tennosoi/1 3Heprll1111 (nap) peKoMeH,o.yeM ycTaHo­
BlllTb : 

Pacxo,o.oMep Tennonpll16op (PM-5-nr Blllxpesoill ), Tennosb1Yli1Cflli1Tenb 
Tennonpli160p (I<M-9) . Ha KOH,O.eHCaT np111MeHli1Tb pacxo,o.oMep nP3M . 
14. Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny>K6oill rnasHoro 3HepreTli1Ka 111 oT,o.enoM 
2939 AO «PKW «nporpecc» s YaCTll1 cooTseTCTBll151 c TeXHli1YeCKli1Mll1 ycnoBli151Mll1 . 

npli1Il0)l<eH!I1e: HeCel<peTHa~ Bbi i<OnlllpOB I<a- 1 31<3. 

cxeMa cyLl.jeCTB YfOL1.1e ro naposoro y3na - 1 31<3. 

nn aH!11pOBI<a pa3Me Ll.je H ll1 ~ - 1 31<3 . 

a lnaBH bli/1 3HepreTll11< 

HaYanbHlllK wexa 2324 

A.M. TaraHOB 

M.l/1. CeMbiKli1H 
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Трубопроводы пара и конденсата от котельной
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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата
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Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата

Копировал Формат A2



Ду80

на цех 2222

Схема парового существующего парового узла корпус 9

Ду40

от цеха 2222

Ду80

на цех 2222

Схема парового существующего парового узла корпус 9

Ду40

от цеха 2222



AKUlt10HE PHOE 06LUECTBO 

(AO «PI<L( «nPOIPECC») 

yn . 3eMel(a , ,o, .18, r. CaMapa, 443009, Ten. (846) 955-13-61, cj:JaKc (846) 992-65-18, E-mai l: mail@samspace .ru 

OKIIO 43892776. V1HH 6312 139922 , Knn 997450001 

TEXHlt14ECKlt1EYCnOBlt1H 
Ha npVICOe,O.VIHeHVIe KOpnyca 208 K npoeKTVIpyeMbiM 

cen1M napOCHa6>KeHVI~ OT HOBOVJ KOTeilbHOVJ . 

1. TOYKOVJ nO,O.Kili{)LJeHVI~ npVIH~Tb BHOBb CMOHTVIpOBaHHbiVJ MaiVICTpailbHbiLI! 
Tpy6onposo,o. napocHa6)1<eHVI~ oT t<OTeilbHOV! . 
2. V1CTOYHVIKOM napOCHa6>t<eHVI~ ~Bil~eTC~ CTpO~U4a~C71 KOTeJlbHa71 . 
3 . napaMeTpbi napa : ,O.aBJleHVIe: 1 ,5-2 KrC/CM 2

, TeMnepaTypa 190 °C . 
4 . Pacxo,o. napa: 0 , 7 TIY ; 
5. ,QVIaMeTp BBO,O,a- onpe,o.eilVITb npoei<TOM. 

npoeKTOM npe,o.ycMOTpeTb Ha,0.3eMHyl{) npOKila,O.Ky Tpy6onpOBO,O.OB napo­
CHa6>KeHVI71 VI KOH,O.eHCaTa OT BHOBb CMOHTVIpOBaHHbiX Tpy6onpOBO,O.OB napo­
CHa6>KeHVI71 VI KOH,O.eHCaTa , (,O.VIaMeTp napOBOIO BBO,O.a , onpe,o.eilVITb npoeKTOM) 
,0.0 napOBbiX Y3IlOB VI CTaHL(VIC1 c6opa VI B03BpaTa KOH,O.eHCaTa (MeCTO pacnOilO­
)KeHVIe napoBbiX y3nos VI cTaHL(VIVI c6opa VI B03BpaTa KOH,o.eHcaTa yKa3aHo Ha 
nnaHVIpost<e ). 
6 . npoeKTOM npe,o.ycMOTpeTb ycTpOVJCTBO HOBOIO napOBOIO Y3Ila B KOpnyce 208 
C ycTpOLI!CTBOM rpe6eHOK VI He06XO,O.VIMbiX Bpe30K VI ycTaHOBKOLII 3PA ,O.Il71 no,o.­
Kili{)LJeHVI71 cytl4eCTBYI{)U4VIX noTpe6VITeneC1 (cornacHo cyt14eCTBYI{)t14eC1 cxeMbl 
naposoro Y3Ila). npoei<TVIpOBaHVIe naposoro Y3Ila BeCTVI B COOTBeTCTBVIVI c 
Cn41 -1 01-95 (npoet<TVIpOBaHVIe TenJlOBbiX nyHKTOB ). 
7 . npoeKTOM , npVI Heo6XO,O.VIMOCTVI , npe,o.ycMOTpeTb pe,O.yl\VIPYI{)tl4ee ycTpOC1-
CTBO. 
8. npoet<TOM npe,o.ycMOTpeTb ycTaHOBKY CTaHL(VIVI c6opa VI B03BpaTa KOH,O.eHCa­
Ta. 
9. Tpy6bl VI cpaCOHHble VI3,0,eilVI71 ( OTBO,O.bl, nepeXO,O.bl VI T.,IJ.. ), ,O.Il~ Hapy)I<HOVJ 
npOKila,O.KVI , ,IJ.Il~ napOCHa6)1<eHVI~ VI KOH,O.eHCaTa npVIH~Tb CTailbHble 6eCWOBHble 
3Ilei<TpocsapHble !OCT 8732-78. npe,o.ycMOTpeTb TennoByl{) VI30Il71L(VII{) (no 
BCeVt ,O,IlVIHe Tpy6onpOBO,O.OB napa VI I<OH,O.eHCaTa) VI 3atl4VITY OT aTMOCcpepHbiX 
OCa,O.KOB (Ail~ Hapy)I(HbiX Tpy6onpOBO,O.OB ); 
10. npe,o.ycMoTpeTb cnycKHYI{) apMaTypy. 
11. ,0Il71 KOMneHCaL(VIVI TeMnepaTypHbiX paCWVIpeHVIVJ npe,o,yCMOTpeTb KOMneH­
CVIPYI{)tl4VIe ycTpolllcTsa ; 



12. npoeKTOM npeAyCMOTpeTb ycTaHOBKY 3anopHO-perynlllpyi-O~e~ apMaTypbl 
nepeA napoBbiM Y3110M s Kopnyce 208 . 
13. B KaYecTse np1116opa yYeTa Tennoso~ 3Heprlllll1 (nap) peKoMeHAYeM ycTaHo­
BlllTb: 

PacxoAOMep Tennonp1116op (PM-5-nl s111xpeso~) , Tennosb1Yli1Cfllt1Tenb 
TennonpV16op (I<M-9) . Ha KOHAeHcaT npV1MeHV1Tb paCXOAOMep nP3M. 
14. Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny)K6o~ rnasHoro 3HepreTV1Ka V1 OTAenoM 
2939 AO «PKW «nporpecc» s YaCTV1 cooTBeTCTBV1~ c TeXHli1YecKV1MV1 ycnosV1~Mll1 . 

np111nO>K8Hl!1e: HeCeKpeTHas:l BbiKOnlllpOBKa - 1 31<3 . 

cxeMa cyi..L\eCTBYfOI..L\ero naposoro y3na - 1 31<3 

nnaHlllpOBI<a pa3Mei..L\eHII171 - 1 31<3 . 

ti.J lnaBHbl ~ 3HepreTV1K 

HaYanbHV1K wexa 2324 

A.M. TaraHOB 

M.Vl. CeMbiKV1H 
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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата
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Ду100

Ду80

Ду100 Ду80

Ду32 Ду32 Ду32

Ду50

Ду50

Ду32

Ду50 Ду20 Ду20 Ду20

На теплообменные аппараты системы ГВС цех 2191

на ванну промывки цех 2191

на сушильную камеру цех 2191на СОЖ, ЛПС цех 2191

на бойлер цех 2191

от бойлера цех 2191

от сушильной камеры цех 2191на СОЖ, ЛПС цех 2191

от ванны промывки цех 2191

ОТ теплообменных аппаратов системы ГВС цех 2191

Схема парового узла корпус 20В
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на ванну промывки цех 2191

на сушильную камеру цех 2191на СОЖ, ЛПС цех 2191

на бойлер цех 2191

от бойлера цех 2191

от сушильной камеры цех 2191на СОЖ, ЛПС цех 2191

от ванны промывки цех 2191

ОТ теплообменных аппаратов системы ГВС цех 2191

Схема парового узла корпус 20В



AKL.lV1 0H EPHOE 0 6 1..UECTBO 

«PAKETHO -KOCMV14ECKV1111 LlEH TP «n POrPECC» 

PKU nPOrPECC (AO «PKW «nPOIPECC») 
'< < 

TEXHV14ECKV1EYCnOBV1~ 

Ha npVlcoe/],VlHeHVle Kopnyca 21 K npoeKTVlpyeMbiM 

CeT7!M napOCHa6>1<eHV171 OT HOBOL71 KOTeilbHOL71 . 

1 . TOYKO L71 nO/],KilfOYeHV171 npV1H71Tb BHOBb CMOHTV1pOBaHHbll71 MaiV1CTpailbH b ll71 

Tpy6onpOBO/], napOCHa6>KeHV171 OT KOTe ilbHOL71 . 

2 . VlCTOYHVli<OM na p ocHa6>KeH V171 71 BI17! e TC71 CTp07!LLja 51C51 KOTeilbHa71 . 

3 . napaMeTpbl n a p a: /],asneH VJ e : 1 ,5- 2 Krc/cM 2
, TeMnepaTypa 190 °C . 

4. PacXOA napa : 1 , 1 TIY ; 

5 . ,OVlaMeTp sso,Qa- onpe,QenVlTb npoeKTOM . 

npoeKTOM npe,QyCMOTpeTb Ha,Q3eMHYfO npOKila,QKY Tpy6onpOBO/],OB napo­

CHa6>1<eHV151 V1 KOH,QeHCaTa OT BHOBb CMOHTVlpOBaHHbiX Tpy6onp080/],08 napo­

CHa6>KeHV151 V1 KOH,QeHcaTa , (A Vl aMeTp naposoro B80/],a , onpe/],enVlTb npoeKTOM) 

AO napo8bi X Y3Il08 V1 cTaHL\Vll71 c6opa V1 8038paTa KOH,QeHcaTa (MecTo pacnono­

>KeHVle nap08biX y3nos V1 cTaHL\VlVl c6opa V1 803BpaTa KOHAeHcaTa yKa3aHo Ha 

nnaHV1p08Ke ). 

6. npoei<TOM npe,QyCMOTpeTb ycTpOL71CT80 H08010 nap08010 Y3Ila 8 KOpnyce 21 

C ycTpOL71CT80M rpe6eHOK V1 He06XO/],V1MbiX 8pe30K V1 ycTaHOBKOL71 3PA ,QI171 no,Q­

KilfOYeHVI71 cyLLje CT8YfOLL1VIX noTpe6VITeneL71 (cornacHo cyLLjeCT8YfOLL1eL71 cxeMbl 

nap08010 Y3Ila). npoeKTV1p08aH VI e nap08010 Y3Ila 8eCTV1 8 COOT8eTCT8 VI VI c 

Cn4 1-1 0 1 -9 5 (npoeKTV1p08aHVIe Tenil08biX nyHKT08 ) . 

7 n p oeKTO M, n pVI Heo6XO/], VI MOCTVI , n p e/],yCMOTpeTb pe,Qyl...\111PYfOLL1ee ycTpOL71-

CT8 0 . 

8. npoeKTOM npe,QyCMOTpeTb ycTaH081<Y CTaHL\IIlVI c6opa VI 8038paTa KOH,QeHCa­

Ta. 

9. Tpy6bl VI cpaCOHHble Vl3/],ei111171 ( OT80/],bl , nepeXO/],bl Ill T./],. ) , /],I171 Hapy>KHOL71 

npOKila/],KVI , /],I151 napOCHa6>KeHVI71 VI KOH,QeHCaTa np111H71Tb CTailbHble 6eCW08Hble 

3IleKTpOC8apHble !OCT 8732-78 . npe/J,yCMOTpeTb Tennosyto 11130I151L\111f0 (no 

8Cet71 /],IlVIHe Tpy6onp080/],08 napa VI I<OH/],eHCaTa) Ill 3aLLjii1TY OT aTMOCcpepHbiX 

OCa/], 1<08 (Ail 51 Ha py>KHbiX Tpy6onp080/],08 ) ; 

10 npe/J,yCMOTpeTb cnycKHYfO apMaTypy. 

11. ,[\I151 KOMneHCa l(l!1l!1 TeMnepaTypHbi X paCUJV1p8HII1L71 npe,o,ycMOTp8Tb KOMneH­

CV1pytoLLjVI8 ycTpO L71 CT8a ; 



12. npoeKTOM npe,o,yCMOTpeTb ycTaHOBKY 3anopHO-perynV1py1Dll\8Vl apMaTypbi 
nepe,o, napoBbiM Y31lOM B Kopnyce 21. 
13. B KaYeCTBe npV16opa yYeTa TennosoVI 3HeprV1V1 (nap) peKoMeH,o,yeM ycTaHo­
BV1Tb : 

Pacxo,o,oMep TennonpV16op (PM-5-nl BLilxpesoVI), TennoBbiYV1CllV1Tenb 
TennonpV16op (KM-9). Ha I<OH,0,8HCaT npV1M8HV1Tb pacxo,o,oMep nP3M. 
14. Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny)K6oVI rnasHoro 3HepreTV1Ka V1 oT,o,enoM 
2939 AO «PKW «nporpecc» s YaCTLil cooTseTCTBLil~ c TeXHV1YecKV1MV1 ycnosV1~MV1 . 

np1t1IlQ}I<8HV18: H8C81<p8THa~ Bbii<Oni11pOBJ<a- 1 31<3 . 

cxeMa cyU4eCTBYfOL14ero naposoro y3na - 1 31<3 . 

nnaHV1poBJ<a pa3Mell4eHV1~ - 1 31<3. 

/1'o lnaBHbi VI 3Hepren11< 

HaYallbHLilK wexa 2324 

A.M . TaraHoB 

M.V1. CeMbiKLilH 
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Станция сбора и возврата конденсата

Паровой узел
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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Шмалько
Пендюхов
Таганов

Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата

Корпус 21 ТП
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Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата

Копировал Формат A3



Ду50 Ду80

на технологическое оборудование цеха 2172от технологического оборудования цеха 2172

Схема существующего парового узла в корпусе 21

Ду50 Ду80

на технологическое оборудование цеха 2172от технологического оборудования цеха 2172

Схема существующего парового узла в корпусе 21



AKLllllOHEPHOE 06LUECTBO 

«PAKETHO -KOCMli1 4 ECKli1LII LlEHTP «nPOrPECC» 

PKU nPOrPECC (Ao «PI<W «nPorPECC») 

yn. 3eMeL\a , A.18, r. CaMapa, 443009 , Ten. (846) 955-13-61, cj:JaKc (846) 992-65-18, E-mail : mail@samspace.ru 

Ol<nO 43892776 , l!1 HH 6312'139922 , l<nn 997450001 

TEXHli14ECKli1EYCnOBll1~ 

Ha np111coe)J,111HeH111e Kopr1yca 22 K npoeKT111pyeMbiM 

C8T51M napOCHa6>KeHII151 OT HOBOVl KOT8IlbHOVl. 

1 . TOYI<OVl nO)J,I<IliDY8HII151 np111H51Tb BHOBb CMOHT111pOBaHHbiVl Maiii1CTpailbHbiVl 

Tpy6onpOBO)J, napOCHa6>1<8HII151 OT I<OT8IlbHOVl. 

2. V1CTOYHII1KOM napOCHa6>1<8HII151 518Il518TC51 CTp051~a51C51 I<OT8IlbH851. 

3. napaMeTpbl napa : JJ,aBil8HII1e : 1 ,5- 2 KIC/CM 2
, TeMnepaTypa 190 °C . 

4 . PacxoJJ, napa : 1.4 T/Y ; 

5 . ,QII1aMeTp sso,o.a- onpe,o.enii1Tb npoeKTOM . 

npoeKTOM npe,o.ycMOTp8Tb Ha,LJ.38MHYID npOKila,LJ.KY Tpy6onpOBO,LJ.OB napo­

CHa6>K8HII151 111 KOH,LJ.eHCaTa OT BHOBb CMOHT111pOBaHHbiX Tpy6onpOBO,LJ.OB napo­

CHa6>1<8HII151 111 KOHJJ,eHcaTa , (,o.111aMeTp naposoro sso,o.a , onpe,o.enii1Tb npoeKTOM) 

,o.o naposbiX y3nos 111 cTaHL(II1Vi c6opa 111 so3spaTa KOH)J,eHcaTa (MecTo pacnono­

>KeHII1e napOBbi X Y3IlOB 111 CT8HL(II1111 c6opa 111 B03BpaTa KOH)J,8HCaTa yKa3aHO Ha 

nnaH111pos1<e ). 

6. npoeKTOM npe,LJ.yCMOTpeTb ycTpOVlCTBO HOBOIO napOBOIO Y3Ila B KOpnyce 22 
C ycTpOVlCTBOM rpe6eHOI< 111 He06XO,LJ.II11VIbiX Bp8301< 111 ycTaHOBKOVl 3PA ,LJ.Il$1 llO,LJ.­

I<IliDY8H II151 cy~eCTBYID~II1X noTpe6111TeneV! ( COIIlaCHO cy~eCTBYID~eV! CX8Mbl 

naposoro y3na) . npoeKT111pOBaHII1e naposoro Y3Ila B8CTII1 B COOTB8TCTBII1111 c 

Cn41-1 0·1-95 (npoeKT111pOB8HII18 TennOBbiX nyHKTOB ) . 

7. npoei<TOM, n pV1 He06XO,LJ.II1MOCTII1 , npe,o.yCMOTpeTb pe,o.yl(111py1D~ee ycTpOVl­

CTBO . 

8 . npoeKTOM npe,o.yCMOTpeTb ycTaHOBKY CT8HL(II1111 c6opa 111 B03BpaTa KOH,0.8HCa­

Ta . 

9. Tpy6bl 111 cpa coHHble 1113,o.en111>1 (oTBO,LJ.bl , nepexo,LJ.bl 111 T.,o..) , ,o.n>1 Hapy>KHoVI 

npOKJl8,LJ.KII1 , ,LJ.Il $1 napOCHa6>1<8HII151 111 KOH,LJ.8HCaTa np111H51Tb CTailbHbl8 6eCWOBHbl8 

3Il81<TpocsapHble IOCT 8732-78. npe,o.yCMOTpeTb TennosyiD 11130Il51L(II11D (no 

BC8Vl )J,Ilii1He Tpy6onpOBO)J,OB napa 111 KOH,LJ.8HC8Ta) 111 3a~II1TY OT aTMOCcpepHbiX 

oca)J,KOB (,o.n>1 Hapy>KHbiX Tpy6onposo,o.os) ; 

10. npe,o.yCMOTpeTb cnyCI<HYID apMaTypy . 

11 . ,Qnr1 I<OMneHCal(ll1111 TeM nepaTypHbiX paCW111p8HII1Vl npe,o.yCMOTp8Tb KOMneH­

C111pyf0~111e ycTpOVlCTBa; 



12. npoeKTOM npe,[J,yCMOTpeTb ycTaHOBI<Y 3anopHo-peryflii1PYfOll\eLlt apMaTypbl 
nepe,[J, napoBbiM Y3IlOM B Kopnyce 22 . 
13. B KaYeCTBe np1116opa yYeTa TennosoLit 3Hepr111111 (nap) peKoMeH,lJ,yeM ycTaHo­
BII1Tb : 

Pacxo,[l,OMep Tennonp1116op (PM-5-nl B111xpesoLit), TennoBbiYII1Cflii1Tenb 
Tennonp1116op (KM-9). Ha I<OH,[l,eHcaT np111MeHII1Tb paCXO,[l,OMep nP3M. 
14. Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny>K6oLit rnaBHoro 3HepreTII1Ka 111 OT,[l,enoM 
2939 AO «PI<W «nporpecc» B YaCTII1 cooTBeTCTBII15l c TeXHII1YeCKII1MII1 ycnoBII15lMII1 . 

npV1Il0>1<8HV1e: HeCe t<peTHa$1 Bblt<OnVlpOBt<a- 1 31<3. 

cxeMa cy~ecTsyro~ero naposoro y3na - 1 31<3 . 

nnaH V!pO Bt<a pa3Me~eHV1$l - 1 31<3 . 

i/o lnaBHbi LII 3HepreTII1K 

HaYanbHII1K wexa 2324 

A.M. TaraHoB 

M.l!1 . CeMbiKII1H 



'· 
il 

nplt1/\0>K8Hit18 K T8XHit148CKit1M YC/\0Bit15=1M Ha nOAKI\1048Hit15=1 KOpnyca 22 ~ 
Tpy6onpOBOAaM napOCHa6>KeHit15=1 OT HOBO~ KOT8/\bHO~ 

I 
0 

1-
1 
' 

" j( 



2222

22

22

21

61

24

24

22

22 22
22

26

65

21

24

37

46

Трансформатор

40

40

106 107

24

24

24

2424

22

21

22

65

242424242424

24

24

24

24

24

24

24

24

24

21

21

21

22

22

26

2622 22

65

26

20 21 26

21

21

21

39

10

11

12

13

14

15

16

18 19

1

2

3

4

5

6

7

8

20

20

40

22

63

63

21

22

138

21

3946

22

82

77

92

87

93

37 38

46

46

46

34

95

23

21
174

9

242020

217
217 216

65

2424

24 26

24

24

24

24

24

191

63 65

65

65

46

22

22

2222

182

181

180

179

187

22

ОПС

Ф У Т

21

20

1

2

3

4

5

6 7

8

9

10

1112

13

15 16

17

18

19

48

47

48

49

50

54

65

6000 6000 6000 6000

24

200

63

171

ЭШ

ЭШ

ЭШ

ЭШ

ЭШ

ЭШ

22 95

65

2222

6565

200

24 24 24

17

213

214

214

22

14

22

26

46

46 46

37200

200

26

194194

26

26

46

95

95

95

95

95
95

95

95

95

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

191

24

65

65

63

63

65

26

26

26

26

65

46

22
222222

22 22 22

176

176

194

191

202020

20

20

202020

20

20

20

46

46

38

95

38

54

50

46

42

38

34

30

12
0
0
0

12
0
0
0

12
0
0
0

12
0
0
0

12
0
0
0

12
0
0
0
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Трубопроводы пара и конденсата от котельной

Станция сбора и возврата конденсата

Паровой узел

На корпус 6

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата

Корпус 22 ТПШмалько
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Копировал Формат A1



Ду50 Ду80

на технологическое оборудование цеха 2314

на технологическое оборудование цеха 2314

Ду80

Ду50 Ду50 Ду50

от технологического оборудования цеха 2313

от технологического оборудования цеха 2313

от технологического оборудования цеха 2314

Ду50

Схема существующего парового узла корпус 22

Ду50 Ду80

на технологическое оборудование цеха 2314

на технологическое оборудование цеха 2314

Ду80

Ду50 Ду50 Ду50

от технологического оборудования цеха 2313

от технологического оборудования цеха 2313

от технологического оборудования цеха 2314

Ду50

Схема существующего парового узла корпус 22



AKL.lVlOHEPHOE 06lJ..tECTBO 

«PAKETHO-KOCMlii4ECKV1LII LlEHTP «nPOrPECC» 

PKU inPorPECC (Ao «PKW «nPorPECC») 

yn . 3eMel\a , A.18 , r. CaMapa , 443009, Ten . (846) 955-13-61, cpaKc (846) 992-65-18, E-mail mail@samspace .ru 

ot<no 43892776 , l!1HH 63 12139922, t<:nn 99745000 1 

TEXHlt14ECKlt1EYCnOBlt1~ 

Ha nplt1coe,o.lt1HeHit1e Kopnyca 26 1< npoeKT1t1pyeMbiM 
C8T71M napOCHa6>K8Hit171 OT HOBO!Il KOT8IlbHOlll . 

YTse p>I<,D,a ID: 

1. TOYKO!Il nO,O.KiliDY8Hit171 nplt1H71Tb BHOBb CMOHTit1pOBaHHbltll Maflt1CTpailbHbltll 
Tpy6onpOBO,O. napOCHa6>K8Hit1~ OT KOT8IlbHO!Il. 
2. l!1CTOYHit1KOM napOCHa6>K8Hit171 ~Bil~8TC71 CTp071LL\a7lC~ KOT8IlbHa71. 
3. napaMeTpbl napa : ,o.aBil8Hit1e: 1,5- 2 KICICM 2 , TeMnepaTypa 190 °C . 
4 . Pacxo,o. napa 1 TIY ; 
5. ,Qit1aMeTp sso,o.a- onpe,o.enlt1Tb npoeKTOM. 

npoeKTOM npe,o.ycMOTpeTb Ha,LJ.38MHYID npOKila,LJ.KY Tpy6onpOBO,O.OB napo­
CHa6>K8Hit1~ lt1 KOH,LJ.8HCaTa OT BHOBb CMOHTit1pOBaHHbiX Tpy6onpOBO,O.OB napo­
CHa6>K8Hit1~ 1t1 KOH,O.eHcaTa , (,o.lt1aMeTp naposoro sso,o.a , onpe,o.enlt1Tb npoeKTOM) 
,o.o napoBbiX y3nos 111 cTaHW1t1111 c6opa 1t1 so3spaTa KOH,o.eHcaTa (MecTo paci-IOilO­
>KeHit1e napoBbiX y3nos 1t1 cTaHW1t11t1 c6opa 1t1 so3spaTa KOHAeHcaTa yKa3aHo Ha 
nnaH1t1posKe ). 
6. npoeKTOM npe,o.ycMOTpeTb ycTpolllcTBO HOBOrO naposoro Y3Ila B Kopnyce 26 
C ycTpOlllCTBOM rpe6eHOK lt1 He06XO,O.It1MbiX Bp830K lt1 ycTaHOBKOlll 3PA ,O.Il71 no,o.­
I<IliDY8Hlt1~ cyLL\eCTBYIDLL\It1X noTpe61t1Tenetll (cornacHo cyLL\eCTBYIDLl.leLil cxeMbl 
naposoro Y3Ila) . npoeKTit1posaHit1e naposoro Y3Ila BeCTit1 B COOTB8TCTBit11t1 c 
Cn41-1 01-95 (npoeKTit1posaHit1e TennoBbiX nyHKTOB ). 
7. npoeKTOI\11, nplt1 He06XO,O.It1MOCTit1 , llpe,o.yCMOTpeTb pe,LJ.yW1t1PYIDLL\88 ycTpOLll­
CTBO. 
8. npoei<TOM npe,o.ycM OTpeTb ycTaHOBKY CTaHW1t11t1 c6opa lt1 B03BpaTa I<OH,0.8HCa­
Ta . 
9 . Tpy6bl lt1 cpaCOHHble lt13,0.8Illt171 ( OTBO,LJ.bl , nepeXO,LJ.bl lt1 T.,O. . ), ,O.Il~ Hapy>KHOLll 
npOKila,LJ.Kit1 , ,LJ.Il~ napOCHa6>K8Hit171 lt1 KOH,LJ.8HCaTa nplt1H71Tb CTailbHbl8 6eCWOBHbl8 
3Il8KTpocBapHble IOCT 8732-78 . npegycMOTpeTb TenilOBYID lt130Il~Wit11D (no 
BC8Lll ,LJ.Illt1H8 Tpy6onpOBO,lJ.OB napa lt1 KOH,lJ.8HCaTa) lt1 3all.\1t1TY OT aTMOCcpepHbiX 
OCa,LJ.KOB (,LJ.Jl~ Hapy>KHbiX Tpy6onpOBO,[l.OB); 
10. npe,LJ.yCMOTpeTb cnyCKHYID apMaTypy. 
11 . ,Qn~ KOMneHCaW1t1l!1 TeMnepaTypHbiX paCW1t1p8Hit1Lll npe,LJ.yCMOTpeTb I<OMneH­
Cit1pyiDLL\It18 ycTpOLllCTBa ; 



12. npoeKTOM np8AYCMOTp8Tb ycTaHOBKY 3anopHo-perynlt1py10lJ48t:-1 apMaTypbl 
nepeA napoBbiM Y3IlOM B Kopnyce 26. 
13. B KaYeCTBe np1116opa yYeTa Tennosot:-1 3Heprlt1lt1 (nap) peKoMeHAyeM ycTaHo­
BV1Tb : 

PacxoAoMep Tennonp1116op (PM-5-nr BV1xpesot:-1) , TennoBbiYV1Cilli1Tenb 
Tennonpl!16op (KM-9) . Ha KOHA8HCaT npl!1M8Hl!1Tb paCXOAOMep nP3M . 
14 . Bee npoeKTbl cornacosaTb co cny>K6ot:-1 rnasHoro 3HepreTl!1Ka l!1 OTA8IlOM 
2939 AO «PKW «nporpecc» s YacTVl cooTBeTCTBV1$1 c TeXHV1YecKV1Ml!l ycnoBVl$1Mlll . 

np111n0>1<8 H1!1 8 : H8C81<p8THa51 Bbii<Onl!lpOB I<a - 1 31<3 . 

cxeMa cyll.\eCTBYIOll.\e ro n a posoro y3na- 1 31<3 . 

nn aH I!lpOBI<a pa3Me ll.\8 Hl!151- 1 3 1<3 

it/; lnaBHblt:-1 3HepreTl!lK 

HaYailbH l!lK wexa 2324 

A.M . TaraHOB 

M. Vl . CeMbiKl!l H 



npV1/\0.>K8HV18 K T8XHV1Y8CKVIM YC/\OBVIs=!M Ha nOAK/\IOY8HV1s=! KOpnyca 26 K 

Tpy6onpOBOAaM napOCHa6.>K8HV1s=! OT HOBO~ KOT8/\bHO~ 
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Трубопроводы пара и конденсата от котельной

Станция сбора и возврата конденсатаПаровой узел
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Трубопроводы пара и конденсата от котельной

Станция сбора и возврата конденсатаПаровой узел

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Планировка размещения парового узла и
 станции сбора и возврата конденсата

Корпус 26 ТПШмалько
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Копировал Формат A3



Т1

dу100

Т1

dу100

dу100

dу50

на сушильную камеру ц.2311
на сушильную камеру ц.2311

Схема парового узла корпус 26 цех 2311

Т1

dу100

Т1

dу100

dу100

dу50

на сушильную камеру ц.2311
на сушильную камеру ц.2311

Схема парового узла корпус 26 цех 2311
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